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LgY 2,5 (H07V-K 2,5) czarny

Pozostałe połączenia wykonać przewodem LgY 1,5 (H07V-K 1,5) czarny

LgY 2,5 (H07V-K 2,5) żółto zielonyPE

LgY 2,5 (H07V-K 2,5) niebieski

Przekroje przewodów:

LgY 2,5 (H07V-K 2,5) brązowy
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Oczyszczalnia
Ścieków w BrzeguSchemat montażowy.

Pole pomiarowe nr 2 i 7.
Budynek nr 14. Rozdzielnica RGSN 15kV.
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