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Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zadanie obejmuje:
• docieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO, wraz ze zmianą kolorystyki
• wymiana instalacji c.o. w budynku
• całościową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej o drzwiowej
• usprawnienie wentylacji
• wymianę oświetlenia na LED-owe
• montaż instalacji fotowoltaicznej
• montaż nowego daszku nad wejściem do budynku
• montaż nawiewników
• wymiana wewnętrznych i zewnętrznych parapetów okiennych
• wykonanie opaski z otoczaków wokół budynku
• doprowadzenie wentylacji do wszystkich pomieszczeń
• wymianę pokrycia dachowego

Po wykonaniu termomodernizacji wszystkie pomieszczenie należy przywrócić do staniu nie gorszego niż przed termomodernizacją. W 
kosztorysie uwzględniono pracę naprawcze po termomodernizacji, jeśli zdaniem Wykonawcy nie są one niewystarczające należy 
doliczyć odpowiednie prace do kosztorysy ofertowego. Po wykonaniu robót remontowych, Wykonawca powinien pozostawić porządek 
w wyremontowanych pomieszczeniach.  W kosztorysie nie uwzględniono kosztów utylizacji grzejników, oraz rur stalowych. Koszty te 
należy pokryć ze sprzedaży grzejników i rur na złom.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Katalogi nakładów rzeczowych

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys szczegółowy

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Katalogi nakładów rzeczowych
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
Informacje o cenach lokalnych

- Ceny materiałów
Sekocenbud 2021 oraz informacje o cenach lokalnych

- Ceny sprzętu
Sekocenbud 2021 oraz informacje o cenach lokalnych

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Informacje o cenach lokalnych

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt
budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe jak 
również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od 
zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone 
w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją 
projektową. Kosztorys uzgodniono z zamawiającym.
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Tabela elementów scalonych

1 Branża budowlana
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1.1 Docieplenie - ściana w gruncie (Ściana w gruncie) CPV: 45111200-0, 45410000-4, 45321000-3, 45233220-7
1.2 Wymiana okien na okna o Umax=0,9 (Okna) CPV: 45421000-4
1.3 Wymiana na drzwi energooszczędne (Drzwi zewnętrzne) CPV: 45421000-4
1.4 Docieplenie - ściana zewnętrzna (ściana zewnętrzna) CPV: 45321000-3

2 Branża elektryczna
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

2.1 Montaż instalacji fotowoltaicznej CPV: 45261215-4
2.2 Montaż rozdzielnic CPV: 45311200-2
2.3 Instalacja odgromowa CPV: 45312310-3
2.4 Wymiana oświetlenia CPV: 31520000-7
2.5 Dodatkowe koszty związane z inwestycją CPV: 45311200-2

3 Branża sanitarna
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

3.1 Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) CPV: 45331100-7
3.2 Zastosowanie systemu wentylacji hybrydowej CPV: 45331210-1

4 Roboty niekwalifikowalne
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

4.1 Remont pokoju i łazienki NP CPV: 45453000-7
4.2 Wymiana pokrycia dachowego CPV: 45261210-9
4.3 Osuszenie i renowacja ścian piwnicy CPV: 45453100-8
4.4 Remont schodów, rozbiórki i podnośnik NP CPV: 45262300-4, 45233220-7
4.5 Remont schodów głównych i daszek - parter CPV: 45262300-4, 45233220-7

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

VAT Wartość
brutto

1 Branża budowlana
2 Branża elektryczna
3 Branża sanitarna
4 Roboty niekwalifikowalne
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Branża budowlana

Przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wartość

Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej
1 Branża budowlana
1.1 Docieplenie - ściana w gruncie (Ściana w gruncie) CPV: 45111200-0, 45410000-4, 45321000-3, 45233220-7
1.1.1 KNRW 401/1305/8

Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, prętów okrągłych, Fi do 20˙mm - Demontaż krat 114 szt
1.1.2 KNR 404/301/4

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości 20cm - opaska betonowa 23,2 m3
1.1.3 KNNR 6/805/1

Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych - kostka przed głównym wejściem - do 
przełożenia 16,0 m2

1.1.4 KNRW 201/301/1
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, 
grunt kategorii I-II 186 m3

1.1.5 KNR 401/725/3 (1)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu) 35,0 m2

1.1.6 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie 369,5 m2

1.1.7 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 1-krotne 369,5 m2

1.1.8 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian, 
Styrodur XPS wodoodporny gr.14cm 198,5 m2

1.1.9 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian, 
Styropian EPS 035  gr.14cm 171 m2

1.1.10 KNR 23/2612/4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami
plastikowymi do ściany z cegły 1 478 szt

1.1.11 KNNRW 3/207/2
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni 119,1 m2

1.1.12 KNR 17/930/3
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej gr. 2,0˙mm 250,4 m2

1.1.13 KNRW 201/312/1 (1)
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt 
kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m + piasek w M 124 m3

1.1.14 KNKRB 6/404/1
Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie zapr. - opaska wzdłuż 
ścian budynku 147,5 m

1.1.15 KNR 202/616/1
Geowłóknina pod opaską wkoło budynku - opaska wzdłuż ścian budynku 73,8 m2

1.1.16 KNR 202/1101/7 (1)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir płukany gruby - warstwa 10 
cm - opaska wzdłuż ścian budynku 7,38 m3

1.1.17 KNR 202/616/1
Geowłóknina pod opaską wkoło budynku - warstwa odcinająca 73,8 m2

1.1.18 KNR 202/1101/7 (1)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir płukany gruby - warstwa 40 
cm - warstwa filtrująca 22,1 m3

1.1.19 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie drenażu opaskowego z rury drenarskiej fi 110, z połączeniem do sieci kanalizacji 
deszczowej, oraz wszystkie roboty towarzyszące 1 kpl

1.1.20 KNNR 6/503/3
Chodniki z płyt, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
przełożenie istniejącej kostki 16,0 m2

1.1.21 KNRW 202/1101/1 (1)
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie 
ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły - uzupełnienie utwardzeń betonowych 5,9 m3
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Branża budowlana

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wartość

1.2 Wymiana okien na okna o Umax=0,9 (Okna) CPV: 45421000-4
1.2.1 KNRW 401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej 2,0 m3

1.2.2 KNR 19/929/11 (1)
Wymiana okien na okna PCV, okno O1 1,5x1,85m, 140szt, Umax=0,9, kolor antracytowy 388,5 m2

1.2.3 KNR 19/929/8 (1)
Wymiana okien na okna PCV, okno O2 1,5x1,0m, 2szt, Umax=0,9, okna z folią ochronną klasy 
P2,  kolor antracytowy 3,0 m2

1.2.4 KNR 19/929/8 (1)
Wymiana okien na okna PCV, okno O3 1,5x0,65m, 23szt, Umax=0,9, okna z folią ochronną klasy 
P2, kolor antracytowy 22,4 m2

1.2.5 KNR 19/929/11 (1)
Wymiana okien na okna PCV, okno O4 0,95x1,85m,2szt, Umax=0,9, kolor antracytowy, wenątrz 
RAL 9004 mat. 2,9 m2

1.2.6 KNR 1901/538/6
Montaż obróbek blacharskich - podokiennik z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, grubość 
0,6mm, szer. 25cm 62,6 m2

1.2.7 KNR 202/129/2
Obsadzenie nakładki PCV na parapet wewnętrzny, szer. 25cm 167 szt

1.2.8 KNRW 202/2008/5 (2)
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na słupach, belkach i 
ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5˙mm - obróbka ościeży okiennych 424,1 m2

1.2.9 KNR 202/815/4
Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - naprawa po wymianie okien 320,4 m2

1.2.10 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - 
naprawa po wymianie okien 320,4 m2
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Branża budowlana

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wartość

1.3 Wymiana na drzwi energooszczędne (Drzwi zewnętrzne) CPV: 45421000-4
1.3.1 KNRW 401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej 0,8 m3

1.3.2 KNRW 401/353/1
Wykucie z muru belki nad drzwiami Dz1 1,1 m

1.3.3 KNRW 401/353/7
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2 1 szt

1.3.4 KNRW 401/353/10
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2˙m2 24,5 m2

1.3.5 KNRW 202/1040/1
Drzwi techniczne zewnętrzne, drzwi Dt2 1,1x2,0m, 1szt, metalowe, ocieplone Umax=1,3, 
1-skrzydłowe, kolor antracytowy 2,2 m2

1.3.6 KNRW 202/1040/2
Drzwi techniczne zewnętrzne,drzwi Dt1 1,35x2.0m, 1szt, metalowe, ocieplone Umax=1,3, 
2-skrzydłowe, kolor antracytowy 2,7 m2

1.3.7 KNRW 202/1040/1
Drzwi aluminiowe zewnętrzne oszklone, drzwi Dz1 1,1x2,6m, 1szt, ocieplone Umax=1,3, 
1-skrzydłowe, kolor antracytowy 2,3 m2

1.3.8 KNRW 202/1040/1
Drzwi aluminiowe zewnętrzne oszklone, drzwi Dz2 1,3x3,2m, 3szt, ocieplone Umax=1,3, 
1-skrzydłowe, kolor antracytowy 12,5 m2

1.3.9 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe zewnętrzne oszklone, drzwi Dz3 1,75x2.75m, 1szt, ocieplone Umax=1,3, 
2-skrzydłowe, kolor antracytowy 4,8 m2

1.3.10 KNRW 401/710/1 (1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, tynk c-w - naprawa po wymianie drzwi 4,6 m2

1.3.11 KNR 202/815/4
Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - naprawa po wymianie drzwi 13,8 m2

1.3.12 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - 
naprawa po wymianie drzwi 13,8 m2
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Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wartość

1.4 Docieplenie - ściana zewnętrzna (ściana zewnętrzna) CPV: 45321000-3
1.4.1 KNNRW 2/1501/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokości do 20 m 2 185,0 m2
1.4.2 Czas pracy - Ruszt. rur. zew. do 20 m - założono 10 osób - 1,00 m2 981,43 m-g
1.4.3 KNNRW 2/1505/1

Osłonki z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 2 185,0 m2
1.4.4 KNRW 401/1305/8

Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, prętów okrągłych, Fi do 20˙mm - Demontaż krat 36 szt
1.4.5 KNR 401/354/12

Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko 251,6 m
1.4.6 KNRW 401/339/2

Skucie istniejącego gzymsu 188,0 m
1.4.7 KNR 1322/104/1

Demontaż komina stalowego na elewacji wschodniej  - wyciąg kuchenny 0,4 t
1.4.8 KNR 202/925/1 (1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową 448,2 m2
1.4.9 KNR 401/725/3 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu) 40,0 m2

1.4.10 KNR 23/2614/11
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej 189,0 mb

1.4.11 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, styropian EPS 70-040 gr. 
16cm, tynk silikonowo-silikatowy, baranek 1 641,0 m2

1.4.12 C 2/119/9
Malowanie elewacji farbą silikonową, tynk fakturowy 1 641,0 m2

1.4.13 KNR 23/2614/10
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym 2 007,1 mb

1.4.14 KNR 202/506/2 (1)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm 76,0 m2

1.4.15 KNR 1901/825/1
Bonie prostokątne, na ścianach, słupach i pilastrach, wykonane ręcznie - analogia listwa 
styrodurowa G1 190 m

1.4.16 KNR 1901/825/1
Bonie prostokątne, na ścianach, słupach i pilastrach, wykonane ręcznie - analogia listwa 
styrodurowa G2 388,0 m

1.4.17 KNR 1901/825/1
Bonie prostokątne, na ścianach, słupach i pilastrach, wykonane ręcznie - analogia listwa 
styrodurowa G3 190,0 m

1.4.18 KNR 1901/825/1
Bonie prostokątne, na ścianach, słupach i pilastrach, wykonane ręcznie - bonie styrodurowe G4 72 szt
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Branża elektryczna

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wartość

2 Branża elektryczna
2.1 Montaż instalacji fotowoltaicznej CPV: 45261215-4
2.1.1 KSNR 5 0702-01

Montaż konstrukcji dla  paneli fotowoltaicznych stojak na dachu 1 szt.
2.1.2 Kalkulacja indywidualna

Panele fotowoltaiczne 119 szt.
2.1.3 Kalkulacja indywidualna

Koszty transportu paneli fotowoltaicznych 1 szt
2.1.4 Kalkulacja indywidualna

Montaż inwertera 27,6 kW 1 szt.
2.1.5 KNNR 5/713/3

Układanie kabli na dachu budynku i poddaszu
Kabel PV1-F 6mm2 350 m

2.1.6 KNP 18 0113-02.04
Układanie rur instalacyjnych winidurowych o śr.do 28 mm w bruzdach betonowych 120 m
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Branża elektryczna

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wartość

2.2 Montaż rozdzielnic CPV: 45311200-2
2.2.1 KNR 514/101/3

Montaż przyścienny rozdzielnic AC i DC - komplet prac 1 kpl
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Branża elektryczna

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wartość

2.3 Instalacja odgromowa CPV: 45312310-3
2.3.1 KNRW 508/605/1

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z bednarki 3x40˙mm2 - uziom 
otokowy 200 m

2.3.2 KNRW 508/601/3
Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, naciągowe z 1 
złączką przelotową naprężającą, na konstrukcji - na śruby 230 szt

2.3.3 KNRW 508/606/2
Montaż zwodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta Fi˙8˙mm na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach, zwód poziomy, dach stromy 520 m

2.3.4 KNRW 508/606/3
Montaż zwodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta Fi˙8˙mm w rurach osłonowych, zwód 
pionowy, ściana 180 m

2.3.5 KNRW 508/621/2
Montaż osłon przewodów uziemiających, długości do 2˙m, podłoże z cegły 90 szt

2.3.6 KNRW 508/619/1
Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, dach 40 szt

2.3.7 KNRW 508/619/5
Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie drut-drut 12 szt

2.3.8 KNRW 508/617/1
Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, w wykopie, bednarka 120˙mm2 12 szt

2.3.9 KNRW 508/618/1
Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze uniwersalne 12 szt

2.3.10 KNRW 508/622/1
Montaż iglic H=1,5m z uchwytem gąsiorowym 4 kpl

2.3.11 Kalkulacja indywidualna
Szyna wyrównawcza 3 kpl

2.3.12 Kalkulacja indywidualna
Ochronnik AC typ 1 kombinowany TNS 2 kpl

2.3.13 Kalkulacja indywidualna
Ochronnik DC typ 1 kombinowany 3 kpl
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2.4 Wymiana oświetlenia CPV: 31520000-7
2.4.1 Kalkulacja indywidualna

Oprawa + 2 x świetlówka 120cm, 20W, 2100lm, żywotności powyżej 50 000 h  - całość 
technologiczna robót - razem z kompletowaniem, montażem, przygotowaniem podłoża, 
malowaniem, sprawdzeniem 88 kpl

2.4.2 Kalkulacja indywidualna
Oprawa + świetlówka 120cm, 20W, 2100lm, żywotności powyżej 50 000 h  - całość 
technologiczna robót - razem z kompletowaniem, montażem, przygotowaniem podłoża, 
malowaniem, sprawdzeniem 63 kpl

2.4.3 Kalkulacja indywidualna
Oprawa + 2 x świetlówka 60cm, 10W, 2100lm, żywotności powyżej 50 000 h  - całość 
technologiczna robót - razem z kompletowaniem, montażem, przygotowaniem podłoża, 
malowaniem, sprawdzeniem 13 kpl

2.4.4 Kalkulacja indywidualna
Oprawa 60x60cm + 4 x świetlówka 60cm, 10W, 2100lm, żywotności powyżej 50 000 h  - całość 
technologiczna robót - razem z kompletowaniem, montażem, przygotowaniem podłoża, 
malowaniem, sprawdzeniem 8 kpl

2.4.5 Kalkulacja indywidualna
Montaż plafonów LED 35x25cm 14-25W, 2100 lm  - całość technologiczna robót - razem z 
kompletowaniem, montażem, przygotowaniem podłoża, malowaniem, sprawdzeniem 46 kpl
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2.5 Dodatkowe koszty związane z inwestycją CPV: 45311200-2
2.5.1 Kalkulacja indywidualna

Podnośnik koszowy - czas pracy 1 kpl
2.5.2 Kalkulacja indywidualna

Pomiary elektryczne 1 szt
2.5.3 Kalkulacja indywidualna

Uruchomienie+ szkolenie + opinia ppoż - panele PV 1 szt
2.5.4 Kalkulacja indywidualna

Koszty dojazdów 1 szt
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3 Branża sanitarna
3.1 Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy) CPV: 45331100-7
3.1.1 KNRW 402/506/4

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych 1 152 m
3.1.2 KNRW 402/520/2

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 147 kpl
3.1.3 KNR 215/408/2 (1)

Zawór trójdrogowy HRB3 Kvs 10 z siłownikiem DN25
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,500 1 szt

3.1.4 KNR 215/408/2 (1)
Zawór trójdrogowy HRB3 Kvs 4 z siłownikiem DN20
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,500 1 szt

3.1.5 KNR 707/102/1
Pompa obiegowa 30/0,5 -12  PN10 1 kpl

3.1.6 KNR 707/102/1
Pompa obiegowa 25/0,5 -12  PN10 1 kpl

3.1.7 KNR 215/408/5 (2)
Zawór przelotowy prosty c.o. żeliwny ocynkowany, Fi˙54˙mm 3 szt

3.1.8 KNR 215/408/4 (3)
Zawór przelotowy prosty c.o. żeliwny ocynkowany, Fi˙32˙mm 3 szt

3.1.9 KNR 215/408/5 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. żeliwny ocynkowany Fi˙54˙mm 1 szt

3.1.10 KNR 215/408/4 (9)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. żeliwny ocynkowany Fi˙32˙mm 1 szt

3.1.11 KNR 215/408/4 (9)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. żeliwny ocynkowany Fi˙32˙mm 1 szt

3.1.12 KNR 215/408/2 (1)
Zawory równoważące STAD DN 15 27 szt

3.1.13 KNR 215/408/2 (1)
Zawory równoważące STAP DN 15 27 szt

3.1.14 KNRW 215/404/5 (1)
Rurociąg z rur z stalowych cienkościennych z antykorozyjną warstwą cynku o połączeniach 
zaprasowywanych, na ścianach w budynkach, Fi˙54x1,5˙mm 20 m

3.1.15 KNRW 215/404/3 (1)
Rurociąg z rur z stalowych cienkościennych z antykorozyjną warstwą cynku o połączeniach 
zaprasowywanych, na ścianach w budynkach, Fi˙35x1,5˙mm 102 m

3.1.16 KNRW 215/404/2 (1)
Rurociąg z rur z stalowych cienkościennych z antykorozyjną warstwą cynku o połączeniach 
zaprasowywanych, na ścianach w budynkach, Fi˙28x1,5˙mm 116 m

3.1.17 KNRW 215/404/2 (1)
Rurociąg z rur z stalowych cienkościennych z antykorozyjną warstwą cynku o połączeniach 
zaprasowywanych, na ścianach w budynkach, Fi˙22x1,5˙mm 52 m

3.1.18 KNRW 215/404/1 (1)
Rurociąg z rur z stalowych cienkościennych z antykorozyjną warstwą cynku o połączeniach 
zaprasowywanych, na ścianach w budynkach, Fi˙18x1,2˙mm 862 m

3.1.19 KNR 34/101/20
Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 50˙mm, rurociąg Fi 54˙mm 20 m

3.1.20 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 28-35˙mm 218 m

3.1.21 KNR 34/101/10
Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 18-22˙mm 914 m

3.1.22 KNRW 215/417/2
Grzejniki aluminiowe typu˙G-500, ilość do 10 elementów 119 kpl

3.1.23 KNRW 215/417/3
Grzejniki aluminiowe typu˙G-500, ilość ponad 10 elementów 28 kpl

3.1.24 KNR 215/415/5
Zawór odpowietrzający automatyczny d=18mm 27 szt

3.1.25 KNR 215/408/1
Zawór powrotny do grzejnika 18mm 147 szt

3.1.26 KNR 215/415/1
Głowice termostatyczne grzejnikowe o średnicy nominalnej 18mm 147 szt

3.1.27 KNR 1/307/1
Płukanie instalacji c.o. 1 152 m

3.1.28 KNR 215/404/2
Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych  w budynkach niemieszkalnych 1 152 m

3.1.29 KNR 1/307/4
Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji 147 szt

3.1.30 KNRW 401/335/3
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły 13 szt

3.1.31 KNRW 401/335/2
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 cegły 10 szt

3.1.32 KNRW 401/335/1
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1/2 cegły 38 szt

3.1.33 KNNRW 5/1209/5 (1)
Przebijanie otworów w  stropach,  do Fi 20 mm 54 otwór
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3.1.34 KNP 2/912/2 (2)
Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szerokości do 15˙cm, tynk kategorii II - naprawa 
po wymianie instalacji C.O. 4,6 m2

3.1.35 KNR 202/815/4
Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - naprawa po wymianie instalacji C.O. 92,0 m2

3.1.36 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - 
naprawa po wymianie instalacji C.O. 92,0 m2
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3.2 Zastosowanie systemu wentylacji hybrydowej CPV: 45331210-1
3.2.1 KNR 401/322/2

Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach 142 szt
3.2.2 KNRW 401/310/6

Przewody kominowe, odgruzowanie przewodów 1 121 m
3.2.3 KNRW 401/310/5

Przewody kominowe, sprawdzenie przewodów 1 121 m
3.2.4 KNRW 217/122/1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi 
100˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 44,5 m2

3.2.5 KNRW 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi 
125˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 39,0 m2

3.2.6 KNRW 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi 
160˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8,9 m2

3.2.7 KNNRW 5/1209/5 (1)
Przebijanie otworów w  stropach,  do Fi 20 mm 5 otwór

3.2.8 KNNRW 5/1209/4 (1)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, do Fi 20 mm 103 otwór

3.2.9 KNP 2/912/4 (2)
Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szerokości do 25˙cm, tynk kategorii II 1 m2

3.2.10 KNP 2/912/2 (2)
Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szerokości do 15˙cm, tynk kategorii II 10 m2

3.2.11 KNR 202/815/4
Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - naprawy po wykonaniu wentylacji 15 m2

3.2.12 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wokół wykutych otworów - naprawy po wykonaniu wentylacji
R= 2,000   M= 2,000   S= 1,000 15 m2

3.2.13 KNRW 217/137/1
Wpięcie rury spiro do przewodu kominowego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 57 szt

3.2.14 KNRW 217/137/1
Kratka wyciągowa higrosterowana do przewodów murowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

3.2.15 KNRW 217/138/1 (1)
Kratka wyciągowa higrosterowana do przewodów stalowych i aluminiowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 116 szt

3.2.16 KNRW 217/148/1
Tulipan Hybrydowy O150 typu tulipan, montowana na istniejących kominach wentylacyjnych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 59 szt
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4 Roboty niekwalifikowalne
4.1 Remont pokoju i łazienki NP CPV: 45453000-7
4.1.1 KNRW 401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 1 szt
4.1.2 KNRW 401/331/5

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
cementowej, o grubości ponad 1/2 cegły 0,15 m3

4.1.3 KNRW 401/314/3
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek 0,11 m3

4.1.4 KNRW 401/314/2
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,05 m3

4.1.5 KNRW 401/314/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
do I NP180˙mm 3,0 m

4.1.6 KNRW 401/314/6
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I
NP180˙mm 0,5 m

4.1.7 KNR 404/404/7
Rozebranie ścianek działowych GK 12,2 m2

4.1.8 KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 11,4 m2

4.1.9 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 3,6 m2

4.1.10 Kalkulacja indywidualna
Wywóz i utylizacja gruzu 4,8 m3

4.1.11 KNRW 202/2003/3
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 
100-01 13,2 m2

4.1.12 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach 42,9 m2

4.1.13 KNRW 202/1105/1 (1)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, 
zatarta na gładko 19,6 m2

4.1.14 KNRW 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - folia w płynie 4,3 m2

4.1.15 KNRW 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - folia w płynie, dodatek za każdą następną warstwę 4,3 m2

4.1.16 KNRW 202/1111/1 (1)
Posadzki z płytek ceramicznych 4,3 m2

4.1.17 KNRW 202/1124/2
Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, układane bez kleju 14,5 m2

4.1.18 KNRW 202/1124/7
Listwy przyścienne MDF 17,3 m

4.1.19 KNRW 202/830/1
Gładzie gipsowe  na ścianach 40 m2

4.1.20 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne 40 m2

4.1.21 KNRW 202/840/4
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki wg dokumentacji 
projektowej 14,6 m2

4.1.22 KNR 404/705/5
Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe 1 szt

4.1.23 KNR 404/705/2
Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub 
umywalkowe 2 szt

4.1.24 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm 2 szt

4.1.25 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm 1 szt

4.1.26 KNR 2-15U2 0101-01
Montaż gotowych elementów systemu  do mocowania miski ustępowej na ścianie + przycisk 
spłukując , chrom mat 1 kpl

4.1.27 KNRW 215/233/3
Miska ustępowa wisząca wg dokumentacji projektowej NP + deska 1 kpl

4.1.28 KNRW 215/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa prostokątna 60cm NP wg dokumentacji projektowej, z 
syfonem dekoracyjnym chromowanym 1 kpl

4.1.29 KNRW 215/216/1 (1)
Wpust podłogowy z wyjmowanym syfonem, stal nierdzewna - liniowy prysznicowy 1 szt

4.1.30 KNR 1/105/1
Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy 
nominalnej 15mm 3 szt

4.1.31 KNR 215/115/2
Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm, na przycisk 1 szt
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4.1.32 KNR 215/117/1
Bateria natryskowa termostatyczna 15mm 1 szt

4.1.33 KNRW 202/219/1 (2)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
podawany pompą - likwidacja schodów wewnętrznych 1,9 m3

4.1.34 KNRW 202/1105/1 (1)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, 
zatarta na gładko - likwidacja schodów wewnętrznych 3,6 m2

4.1.35 KNRW 202/1111/1 (1)
Posadzki z płytek ceramicznych + 10% na cokoły - likwidacja schodów wewnętrznych 4,0 m2
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4.2 Wymiana pokrycia dachowego CPV: 45261210-9
4.2.1 KNR 404/901/5

Rynny drewniane do gruzu, wykonanie 24,0 m
4.2.2 KNR 404/901/6

Rynny drewniane do gruzu, ustawienie 48,0 m
4.2.3 KNR 404/901/7

Rynny drewniane do gruzu, rozebranie 24,0 m
4.2.4 KNR 404/507/2

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka 1 443,0 m2
4.2.5 KNR 404/403/3

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu 1 443,0 m2
4.2.6 KNR 404/403/7

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ławy kominiarskie 20,0 m
4.2.7 KNR 404/403/8

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 190,9 m
4.2.8 KNR 404/506/2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - rynny 190,9 m
4.2.9 KNR 404/506/3

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - rury 96,0 m
4.2.10 KNRW 401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku 144,1 m2

4.2.11 KNRW 402/233/11
Demontaż rur wywiewnych 10 szt

4.2.12 KNRW 401/416/2
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze 40,0 m

4.2.13 KNRW 401/416/3
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie narożne lub koszowe 15,0 m

4.2.14 KNRW 401/416/5
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie 20,0 m

4.2.15 KNR 15/517/2
Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 1 443,0 m2

4.2.16 KNRW 202/409/6
Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 0,8 m3

4.2.17 KNRW 401/727/1
Naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II - założono 50% 58,7 m2

4.2.18 KNRW 401/205/3
Naprawa czapek kominowych - pęknięcia 17 m

4.2.19 KNRW 401/205/4
Naprawa czapek kominowych - uszkodzenia 34 miejsce

4.2.20 KNRW 202/1510/11
Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnętrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania - kominy 
i wieża 117,5 m2

4.2.21 KNR 15/517/1
Ułożenie na krokwiach membrany dachowej 1 443,0 m2

4.2.22 NNRNKB 202/539/4
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych 186 m

4.2.23 KNR 15/519/1 (1)
Pokrycie dachów blachodachówka z posypką ceramiczną, gwarancja min. 50lat, kolor do wyboru
przez inwestora 1 443,0 m2

4.2.24 KNR 15/521/1
Ułożenie gąsiorów z blachy z posypką ceramiczną 137,0 mb

4.2.25 KNR 15/526/1
Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej 4,0 m

4.2.26 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w połaci dachowej, wyłaz dachowy 78x120 2 szt

4.2.27 KNR 15/526/1
Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej - klapa dymowa 5,6 m

4.2.28 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w połaci dachowej, klapa dymowa 140x140 - pow. czynna czynna min. 0,8m2 2 szt

4.2.29 KNRW 202/514/1 (1)
Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej 144,1 m2

4.2.30 KNRW 202/533/1 (1)
Wywiewki dachowe systemowe 10,0 szt

4.2.31 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙20˙cm, blacha powlekana 190,9 m

4.2.32 KNRW 202/529/2 (1)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha powlekana 96,0 m

4.2.33 Kalkulacja indywidualna
Wywóz i utylizacja gruzu 40,0 m3



Bursa Tomczeka - Kosztorys 2021 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 53)
strona nr:  19

Roboty niekwalifikowalne

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wartość

4.3 Osuszenie i renowacja ścian piwnicy CPV: 45453100-8
4.3.1 C 2/401/2

Odbicie tynków o powierzchni do 5 m2, na ścianach, filarach, pilastrach, z zaprawy 
cementowo-wapiennej 416 m2

4.3.2 C 2/402/1
Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych, o
powierzchni do 2,0 m2 416 m2

4.3.3 KNR 913/101/1
Przygotowanie podłoża, zmycie podłoża myjką ciśnieniową 416 m2

4.3.4 KNR 913/101/1
Maksymalne namoczenie przegród myjką ciśnieniową 416 10 m2

4.3.5 C 2/414/1
Nałożenie agregatem dwóch warstw aktywatora o grubości  0,5mm 416 2 m2

4.3.6 C 2/415/1
Nałożenie agregatem dwóch warstw wodoszczelnej zaprawy o grubości 2 mm 416 2 m2

4.3.7 KNR 202/801/4 (1)
Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria˙III, budynki do 8 kondygnacji 416 m2

4.3.8 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 416 m2
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4.4 Remont schodów, rozbiórki i podnośnik NP CPV: 45262300-4, 45233220-7
4.4.1 KNRW 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15˙cm, 
ręcznie - murki piwniczne, bunkier, schody na elewacji południowej 30,2 m3

4.4.2 Kalkulacja indywidualna
Wywóz i utylizacja gruzu - murki piwniczne, bunkier, schody na elewacji południowej 30,2 m3

4.4.3 KNRW 202/219/1 (2)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
podawany pompą - schody na elewacji południowej 6,6 m3

4.4.4 KNR 404/804/1
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I 31 m

4.4.5 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - podkucie stopni schodów
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 36,2 m2

4.4.6 DC 19/212/1
Ręczne wypełnianie ubytków powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą naprawczą 54 m2

4.4.7 KNRW 401/725/1 (1)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii˙II, podłoża z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 1˙m2/miejsce 51 m2

4.4.8 KNRW 401/1204/4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, beton 51 m2

4.4.9 KNNR 2/1807/1 (2)
Płyta podestowa z elementów prostokątnych (obwód do 15m/m2), płyta podestowa granitowa, 
grubość 3cm 16,4 m2

4.4.10 KNNR 2/1808/2
Stopnie okładzinowe, płyta stopnicowa + podstopnicowa, płyty granitowe, stopnica: 3cm, 
podstopnica: 2cm 167,4 m

4.4.11 KNKRB 2/1201/4
Balustrady ze stali nierdzewnej h=1,1m 33 m

4.4.12 Kalkulacja indywidualna
Podnośniki pionowe bezszybowe, wysokośc podnoszenia: 1,5m, Napęd: Śrubowy, Udźwig: 
385kg, Prędkość: 0,06 m/s, Platforma: 1100 x 1400 [mm]: (wersja 90°) - komplet robót 1 kpl
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4.5 Remont schodów głównych i daszek - parter CPV: 45262300-4, 45233220-7
4.5.1 KNR 404/804/1

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I 12 m
4.5.2 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - podkucie stopni schodów 36,3 m2
4.5.3 DC 19/212/1

Ręczne wypełnianie ubytków powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą naprawczą 36,3 m2
4.5.4 KNRW 401/725/1 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii˙II, podłoża z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 1˙m2/miejsce 10,7 m2

4.5.5 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie 10,7 m2

4.5.6 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 1-krotne 10,7 m2

4.5.7 KNR 17/930/3
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej gr. 2,0˙mm 10,7 m2

4.5.8 KNNR 2/1807/1 (2)
Płyta podestowa z elementów prostokątnych (obwód do 15m/m2), płyta podestowa granitowa, 
grubość 3cm 12,4 m2

4.5.9 KNNR 2/1808/2
Stopnie okładzinowe, płyta stopnicowa + podstopnicowa, płyty granitowe, stopnica: 3cm, 
podstopnica: 2cm 77,4 m

4.5.10 KNKRB 2/1201/4
Balustrady ze stali nierdzewnej h=1,1m 12 m

4.5.11 Kalkulacja indywidualna
Daszek z kratownic stalowych w kolorze czarnym, pokryty szkłem bezpiecznym - 210x1120cm - 
komplet robót 1 kpl
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Roboczogodziny r-g 24 975,151
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 24 975,151

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Blachodachówka z posypką ceramiczną, gwarancja min. 50lat szt 3 102,45
2. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2,084
3. Aktywator - Eurokalmatron -B, lub równoważny kg 416
4. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 3,429
5. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,00896
6. Balustrada ze stali nierdzewnej kg 607,5
7. Bariery śniegowe dachowe z blachy stalowej powlekanej m 197,16
8. Bateria natryskowa termostatyczna 15mm szt 1
9. Baterie umywalkowe stojące na przycisk szt 1

10. Bednarka ocynkowana 3x40 m 208
11. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 6,077
12. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 8,67
13. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm kg 382,28
14. Blacha stalowa powlekana m2 158,51
15. Blachowkręty szt 366,432
16. Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24˙cm szt 96,6
17. Bonia styrodurowa G4 szt 72
18. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 90,16
19. Cement portl,CEM II/A-S42,5, II/B-S42,5 lu t 1,45338
20. Ciasto wapienne m3 0,225
21. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 1,269
22. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,285
23. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,46332
24. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,5865
25. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,14791
26. Dławiki PG13 szt 12
27. Domieszka uplastyczn.do bet. kg 1,31488
28. Drabiny stalowe kg 0,32
29. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 2,31396
30. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 0,7512
31. Drzwi Al zewnętrzne oszklone, Umax=1,3, 1-szkrzydłowe m2 14,8
32. Drzwi Al zewnętrzne oszklone, Umax=1,3, 2-szkrzydłowe m2 4,8
33. Drzwi stalowe, techniczne, Umax=1,3, 1-skrzydłowe m2 2,2
34. Drzwi stalowe, techniczne, Umax=1,3, 2-skrzydłowe m2 2,7
35. Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 66,36
36. Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała dm3 17,697
37. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 11,04
38. Farba silikatowa elewacyjna dm3 40,7725
39. Farba silikonowa elewacyjna - wg kolorystyki dm3 557,94
40. Farba wewnętrzna dm3 241,1202
41. Folia kubełkowa m2 131,01
42. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 171,79506
43. Folia w płynie hydroizolacja kg 4,3
44. Gąsior z posypką ceramiczną m 142,48
45. Geowłóknina m2 175,644
46. Gips budowlany szpachlowy t 4,48246
47. Gips budowlany zwykły kg 661,8
48. Głowice termostatyczne RA 2920 model instytucjonalny, lub równoważne szt 147
49. Grzejnik alum.członowy moc 135W (1elem.) element 1 339
50. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 246,1788
51. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 6,98304
52. Gwoździe do pistoletu szt 11 176,71
53. Inwerter 27,6 kW szt 1
54. Kabel ETH szt 100
55. Kabel PV1-F 6mm2 m 350
56. Kanał 80x60mm 2mb szt 10
57. Kątowniki aluminiowe m 2 360,3496
58. Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 102,6
59. Klapa dymowa 140x140cm - pow. czynna min. 0,8m2 kpl 2
60. Kołek rozporowy  fi10 100szt szt 3
61. Kołki rozporowe szt 1 654,83
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62. Kołki rozporowe plastykowe szt 120,61
63. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 8 363,68
64. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 53,592
65. Konstrucka na dach pod panele fotowoltaiczne m 1
66. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 1 914,692
67. Kratka wyciągowa higrosterowana BXC.273, lub równoważna szt 120
68. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1,7424
69. Kształtka wentyl. Spiro do fi 200mm m2 26,796
70. Kształtki 18mm szt 499,96
71. Kształtki 22m szt 34,32
72. Kształtki 28mm szt 76,56
73. Kształtki 35mm szt 62,22
74. Kształtki 54mm szt 9
75. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 3,1
76. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 6,2
77. Listwa cokołowa dł.250 mm szt 85,05
78. Listwa ozdobna G1 m 190
79. Listwa ozdobna G2 m 388
80. Listwa ozdobna G3 m 190
81. Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II m3 13,2756
82. Listwy przyścienne MDF m 20,068
83. Llinka LGY PE 16mm2 kpl 30
84. Llinka LGY PE 6mm2 szt 50
85. Łączniki do listew kg 0,519
86. Masa tynkarska żywiczna gotowa kg 652,75
87. Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 2,45
88. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 21,094
89. Membrana dachowa m2 1 875,9
90. Miska ustępowa wisząca wg dokumentacji projektowej NP + deksa szt 1
91. Moduł fotowoltaiczny 335 Wp szt 119
92. Montaż iglic H=1,5m z uchwytem gąsiorowym szt 4
93. Nakładka PCV na parapet wewnętrzny mb 250,5
94. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 20,6916
95. Nawiewnik higrosterowany szt 142
96. Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 150,45
97. Okna dachowe 78x120 kpl 2
98. Okna PCV antracytowe, Umax=0,9 m2 391,4
99. Okna PCV antracytowe, Umax=0,9, folia ochronna klasy P2 m2 25,4

100. Opisówki szt 1
101. Optymizer szt 60
102. Osłony przewodów szt 90
103. Otulina, grubość 20 mm, Fi 18-22mm m 1 005,4
104. Otulina, grubość 30 mm, Fi 28-35mm m 239,8
105. Otulina, grubość 50 mm, Fi 54mm m 23
106. Parapet z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm kg 331,78
107. Peszel czarny z pilotem fi25 , mb szt 100
108. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 114,666
109. Piasek m3 130,41606
110. Piasek do zapraw m3 0,5813
111. Płyta gipsowo-kartonowa m2 472,497
112. Płyta granitowa podestowa gr. 3cm m2 29,232
113. Płyta styrodurowa XPS wodoodporna m3 28,981
114. Płyta z wełny mineralnej m2 13,596
115. Płytki ścienne - wg dokumentacji projektowej m2 15,33
116. Płyty granitowe - stopnie i podstopnica m 249,696
117. Płyty styrop.frez.EPS 035 m3 24,966
118. Płyty styrop.frez.EPS 70-040 m3 278,97
119. Podkładowa masa tynkarska kg 492,3
120. Podnośniki pionowe bezszybowe, wysokośc podnoszenia: 1,5m, Napęd: Śrubowy, Udźwig: 385kg, Prędkość: 

0,06 m/s, Platforma: 1100 x 1400 [mm]: (wersja 90°) kpl 1
121. Podpora kanału wentyl.typ C 200 - 400mm szt 19,639
122. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙100˙mm szt 36,935
123. Pompa obiegowa 25/0,5 -12  PN10 kpl 1
124. Pompa obiegowa 30/0,5 -12  PN10 kpl 1
125. Posadzki z płytek ceramicznych - wg dokumentacji projektowej m2 8,632
126. Preparat gruntujący kg 404,24
127. Pręty stalowe ocynkowane fi 8 m 728
128. Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-14 mm kg 24,48
129. Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k m 27,06
130. Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k m 10,032
131. Przewód H07RN-F 5x16mm2 kg 45
132. Przewód LgY 1x16mm2 kg 50
133. Przewód wentyl. Spiro do fi 100mm m2 33,375
134. Przewód wentyl. Spiro fi 100-200mm m2 35,925
135. Przycisk spłukując , chrom mat szt 1
136. Przyłącza elastyczne do armatury szt 2
137. RCD 300mA 63A typ A 4P szt 1
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138. Rozłącznik 2P z wkładkami gPV 13A szt 3
139. Rura spustowa z blachy powlekanej + kolana m 98,88
140. Rura stalowa cienkościenna z warstwą antykorozyjną cynku np. KAN-therm 18x1,5mm m 948,2
141. Rura stalowa cienkościenna z warstwą antykorozyjną cynku np. KAN-therm 22x1,5mm m 56,16
142. Rura stalowa cienkościenna z warstwą antykorozyjną cynku np. KAN-therm 28x1,5mm m 125,28
143. Rura stalowa cienkościenna z warstwą antykorozyjną cynku np. KAN-therm 35x1,5mm m 110,16
144. Rura stalowa cienkościenna z warstwą antykorozyjną cynku np. KAN-therm 54x1,5mm m 21,6
145. Rurka elektroinstalacyjna RL 28 (30x2m) kpl. 2
146. Rurki Rl 37 szt 20
147. Rury miedziane  d=18mm m 4,41
148. Rury stalowe S czarne gwintowane m 69,12
149. Rynny dachowe z blachy powlekanej m 196,627
150. S303 B50 szt 1
151. Siatka m2 305,9
152. Siatka z włókna szklanego m2 1 862,535
153. Skrzynka elektryczna R2.1 min 36P p/t IP44 szt 1
154. Skrzynka elektryczna RDC min 18P n/t IP65 szt. 1
155. Skrzynka kontolna kpl 12
156. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 2,204
157. Stelaż do montażu miski ustępowej kpl 1
158. Sucha zaprawa do spoinowania kg 8,60811
159. Sucha zaprawa samopoziomujaca kg 74,24
160. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 1 414,914
161. Syfon dekoracyjny, chromowany szt 1
162. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 721,5
163. Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy) kg 0,328
164. Śruba fundament.z koncem zawiniętym M12 kg 118
165. Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 53,048
166. Taśma samoprzylepna m 1 008,0256
167. Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3 m3 8,144
168. Tulipan Hybrydowy O150 typu tulipan, DARKO lub równoważna szt 59
169. Tynk silikatowy kg 6 564
170. Uchwyt do rur PVC/PP fi 110mm szt 1
171. Uchwyt do rur PVC/PP fi 50mm szt 2
172. Uchwyt zamknięty do rur gładkich UZ 28 (100szt) kpl. 2
173. Uchwyty do grzejników c.o. szt 147
174. Uchwyty do rur 22m szt 65
175. Uchwyty do rur 28mm szt 145
176. Uchwyty do rur 35mm szt 113,22
177. Uchwyty do rur 54mm szt 18
178. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 31,68
179. Uchwyty do rur18mm szt 1 232,66
180. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 381,8
181. Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 3
182. Umywalka prostokątna 60cm NP wg dokumentacji projektowej szt 1
183. Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 122,72
184. Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 503,783
185. Uszczelka profilowana pod gąsiora m 276,74
186. Wapno hydratyzowane workowane t 0,40514
187. Wężyki elastyczne dn 15 szt 3
188. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 392,46
189. Woda z rurociągów m3 4,03038
190. Wpust podłogowy z wyjmowanym syfonem, stal nierdzewna - liniowy prysznicowy szt 1
191. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1
192. Wsporniki do grzejników c.o. szt 294
193. Wsporniki naciągowe szt 232,3
194. Wykładzina podłogowa igłowana, jednobarwna m2 16,124
195. Wywiewka dachowa systemowa kpl 10
196. Zacisk instalacji odgromowej K-314, ocynkowany do połączeń z rynną dachową szt 40
197. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 4,4824
198. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,135
199. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 7,4464
200. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,252
201. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 1,7472
202. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 66,364
203. Zaprawa klejowa do styropianu kg 20 482,62
204. Zaprawa naprawcza kg 782,901
205. Zaprawa wapienna m3 1,248
206. Zaprawa wodoszczelna - Eurokalmatron 0,5, lub równoważna kg 1 331,2
207. Zawory mosiężne d=18mm szt 2,598
208. Zawory odpowietrzające automatyczne d=18mm szt 27
209. Zawory równoważące STAD DN 15 szt 27
210. Zawory równoważące STAP DN 15 szt 27
211. Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 32mm szt 3
212. Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 54mm szt 3
213. Zawór trójdrogowy HRB3 Kvs 10 z siłownikiem DN20 szt 1
214. Zawór trójdrogowy HRB3 Kvs 10 z siłownikiem DN25 szt 1
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215. Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 32mm szt 2
216. Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 54mm szt 1
217. Zestaw przyłączeniowy do grzejników szt 147
218. Złącza uniwersalne szt 12
219. Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 12
220. Złączka do rur gładkich ZCL 28 kpl. 2
221. Złączki mosiężne 18mm szt 7,794
222. Złączki mosiężne przejściowe dn=15mm szt 3
223. Żwir filtracyjny granulacja 4,0-8,0 mm m3 31,8384

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Agregat tynk.3,1-6,0m3/h (1) m-g 138,0704
2. Agregat wodny ciśnieniowy m-g 549,12
3. Betoniarka wolnospadowa spal. m-g 6,5326
4. Ciągnik kołowy 74kW (1) m-g 1,575
5. Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 3,47762
6. Podnośnik mont.PHM na sam.(2) m-g 120
7. Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 1,7
8. przyczepa do przewożenia kabli m-g 1,575
9. Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 1 344,14

10. Samochód dostawczy do 0,9t m-g 223,25531
11. Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 45,315
12. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 32,488
13. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 396,52333
14. Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 2,58
15. Żuraw okienny do 0,50t m-g 64,45071
16. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 2,855

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 2 933,658


