SPECYFIKACJA TECHNICZNA
przegladu okresowego, kotlow warzelnych i urzadzen gazowych w

Akademii Wojsk Ladowych we Wroclawiu.

1. ZAMAWIAJACY

Nazwa: AKADEMIA WOJSK LADOWYCH imienia generala Tadeusza Kosciuszki we
Wroclawiu.

Adres: 51-147 WROCLAW, ul. Czajkowskiego 109.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.awledu.pl

2. KOD CPV: 50880000-7

3. Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest usluga polegajaca na:
wykonywaniu serwisu konserwacji i napraw Kotldw warzelnych, kuchni gazowych i
taboretow gazowych.
- Kuchnia budynek 112 przy ul. Czajkowskiego 109
- Kasyno budynek 6 przy ulicy Czajkowskiego 109

L “RR—— - Pojemnos¢ Moc Rok Miejsce

P yp dm3 kw produkcji | zainstalowania

1 ALTRAD . KGW - 500 500 48 2012 Kuchnia 112
Spomasz

2 ALTRAD KGW - 500 500 48 2012 Kuchnia 112
Spomasz

3 ALTRAD KGW - 300 300 36 2011 Kuchnia 112
Spomasz

4 ALIRAD KGW - 300 300 24 2012 Kuchnia 112
Spomasz

5 ALTRAD KGW - 150 150 24 2012 Kuchnia 112
Spomasz

6 ALTEAD KGW - 300 300 36 2010 Kuchnia 112
Spomasz

7 ALTRAD KGW - 300 300 36 2011 Kuchnia 112
Spomasz

8 ReJIR KGW - 500 500 48 2012 Kuchnia 112
Spomasz




9 ALTRAD KGW - 300 300 36 2011 Kuchnia 112
Spomasz
10 LOZAMET KG-150 150 22 2009 Kuchnia 112
11 LOZAMET KG-150 150 22 2009 Kuchnia 112
12 ALTRAD KGW - 150 150 24 2003 Kasyn 6
Spomasz
11 ALTRAD KGW - 150 150 24 2003 Kasyn 6
Spomasz
7y || RecmagRzowa § o 20 2012 Kuchnia 112
4 palnikowa
Kuchnia gazowa
13 2 palnileows Egaz 20 2012 Kasyno 6
14 | Taboret gazowy Egaz 7 2012 Kasyno 6

1) Istotne warunki:

Termin wykonania ustugi do 30.05.2019 r.

2) Zakres zamoéwienia obejmuje :

$wiadczenie ustug serwisowo konserwacyjnych w zakresie: zaworéw
wodnych; dysz palnika; zaworéw gazowych; szczelnosci uktadu; sprezyn
naciggowych; manometréw; palnikéw; wykonywanie napraw biezacych
urzadzen z uzyciem czesci zamiennych spelniajacych normy producenta
urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

Po wykonaniu czynnosci konserwacyjnych i naprawy urzgdzen Wykonawca
zobowigzany jest do spisania zestawienia zrealizowanych napraw oraz
wystawienia karty serwisowej stanowigcej potwierdzenie wykonania ustugi,
ktdra jest jednoczesnie podstawg do wystawienia faktury.

Zakres zamdOwienia obejmuje takze zakup i montaz przez Wykonawce
materiatow w celu wymiany zuzytych i uszkodzonych elementow sprzetu
podlegajacego naprawie i konserwacji.

Uzyte do naprawy czesci, podzespoty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane
oraz spelnia¢ wymagania techniczno- jakosciowe okreslone w dokumentacji
technicznej producenta oraz odpowiednie normy i wymogi okreslone w
instrukcji danego urzadzenia.

Wykonawca wymontowane stare (uszkodzone) podzespoly i czgsci utylizuje na
wiasny koszt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate z winy




Wykonawcy w trakcie realizacji zamowienia.

Koszt ustugi okreslony w jednej roboczogodzinie zawiera wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem ustugi w tym koszt dojazdu, za wyjatkiem wartosci
wymienionych czesci.

Rozliczenie przedmiotu zamdwienia bedzie dokonywane w oparciu o
podpisane przez strony wpisy o prawidtowym wykonaniu ustugi przez
uprawniong osobg ze strony Zamawiajagcego w dowodzie urzgdzenia lub karcie
serwisowej z uwzglednieniem stawki za jedng roboczogodzine oraz koszty

zakupu zamontowanych czgsci.

Jako kryterium oceny przyjeto:
Cena — 80%

1.
2
3.

3)

Cena 1 roboczogodziny — 10%

Narzut na materiaty — 10%

Wymagania dla oferentéw.

Wykaz wykonanych przedsiewzieé obrazujacych doswiadczenia, polegajacego
na wykonaniu, a w przypadku swiadczen okresowych lub cigglych rowniez
wykonywanych, w okresie ostatniego roku przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co
najmniej jednej ushugi, ktérych przedmiotem byta naprawa i konserwacja
kotléw warzelnych, w obiektach zbiorowego zywienia

Wykaz 0s6b przewidzianych do realizacji zamdéwienia

udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy: posiadajg
niezbgdng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia posiadajagcymi nizej wymienione
uprawnienia zgodnie z Ustawq z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. 7 2006 r. Nr 89, poz. 625,z pozn. zm.2)) oraz_Ustawq z

dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne Poz 1208

Minimum 2 osoby z muszg posiada¢ §wiadectwo kwalifikacyjne kat ,,E”
uprawniajgce do zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji sieci na

stanowisku eksploatacji



Grupal

Spelniajagca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku
eksploatacji w zakresie: obstuga, konserwacja, remonty, montaz, kontrolno-
pomiarowym

Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzajace,
przetwarzajace, przesytajace i zuzywajace energi¢ elektryczna:

urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1
kV

Grupa 3

Spelniajaca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku
eksploatacji w zakresie: obstuga, konserwacja, remonty, montaz,
Urzadzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzajace, przetwarzajace,
przesylajace, magazynujace i zuzywajgce paliwa gazowe:

sieci gazowe rozdzielcze o cis$nieniu nie wyzszym niz 0,5 MPa

urzadzenia i instalacje gazowe o cisnieniu powyzej 5 kPa

przemystowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyzej 50 kW

aparatura kontrolno-pomiarowa urzadzenia sterowania do sieci , urzadzen i

instalacji

Minimum 1 osobg posiadajacg swiadectwo kwalifikacyjne kat ,,D” uprawniajace do

zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji sieci na stanowisku dozoru

Grupa 1

Spelniajaca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku
dozorowym w zakresie: obstuga, konserwacja, remonty, montaz, kontrolno-
pomiarowym

Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzajace,
przetwarzajace, przesyltajace 1 zuzywajace energie elektryczna:

urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1
kV

Grupa 3

Spelniajaca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku
dozorowym w zakresie: obstuga, konserwacja, remonty, montaz,
Urzadzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzajace, przetwarzajace,

przesylajace, magazynujace i zuzywajgce paliwa gazowe:



e sieci gazowe rozdzielcze o cis$nieniu nie wyzszym niz 0,5 MPa

e urzadzenia i instalacje gazowe o ci$nieniu powyzej 5 kPa

e przemystowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyzej 50 kW

e aparatura kontrolno-pomiarowa urzadzenia sterowania do sieci , urzadzen i

instalacji

Do oferty nalezy dolaczy¢ kserokopi¢ aktualnych na dzien sktadania ofert uprawnien.

Zamawiajacy wymaga by przedstawione uprawnienia byly wazne na czas trwania umowy

Wykonawca musi posiadaé¢ minimum dwoch zatrudnionych pracownikéw

posiadajacych aktualng ksigzeczke sanitarno-epidemiologiczng upowazniajaca do pracy

w bloku zywnosciowym.



