
Pieszyce, dnia 13.03.2024 

GMINA PIESZYCE   

ul. Tadeusza Kościuszki 2 

58 – 250 Pieszyce,  

 

Nr sprawy: WGPRiIT.271.09.2024 

do wszystkich zainteresowanych  

 

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Przebudowa 

drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci energetycznej oraz 

przebudową sieci teletechnicznej ul. Świdnickiej w Pieszycach” 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 1 

W przedmiarze w poz. 47 Kanały z rur PP (SN8) o śr. 400 mm podano ilość 695 mb, 

natomiast w opisie do projektu wykonawczego przyjęto ilość 196 mb tych rur. Jaką ilość 

należy przyjąć do wyceny?  

Odpowiedź 

Należy przyjąć 695 mb kanałów z rur PP (SN8) o średnicy 400mm.  

 

Pytanie 2  

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie poglądowego zdjęcia, rysunku wraz z wymiarami  

i parametrami wiaty przystankowej, która ma zostać posadowiona w miejsce zdemontowanej. 

Odpowiedź 

Poglądowe zdjęcie wiaty: 



 
Głębokość wiaty ok. 1,0m 

Szerokość wiaty ok. 4,0m 

Ty ł wiaty – blacha malowana dwustronnie 

Boki wiaty – szkło hartowane 

Kolor niebieski 

 


