
istniejacy kanał

nawiewny tytu Z

400x400,

w pomieszczeniu

sprowadzony 30 cm

nad posadzką

istniejąca kratka wywiewna

pod stropem pomieszczenia

270x140mm
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istniejący komin

spalinowy

SELKIRK-Supra

DN150 h=10mm

istniejący komin

spalinowy

SELKIRK-Supra

DN150 h=10mm

podłączyć do

istniejacej instalacji

grzewczej DN50 do

budynku dom

nauczyciela

istniejace drzwi R30

podłączyć do

istniejacej sieci

cieplnej do budynku

nr 32

c.w.u./cyrk.

DN32/25

do istniejacje

instalacji budynek 32

istniejace obniżenie w

posadzce

wymiana pompy

zatapialnej
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DN32/25 podłaczenie do

istniejacje instalacji budynek

domu nauczyciela
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Legenda

Uwaga!

Numeracja urządzen zgodnie z zestawieniem

podstawowych materiałów

ciepła woda użytkowa

zimna woda bytowa

cyrkulacja ciepłej wody użytkowej

instalacja c.o. - zasilanie

instalacja c.o. - powrót

istniejacy kanał powietrzno spalinowy

urządzienia

Projektowany komin

spalinowy DN150

Projektowany komin

spalinowy DN150

Projektowany komin

spalinowy DN80

Projektowany komin

spalinowy DN80

Właczenie do

istniejącego podejscia

zimnej wody

projektowany odcinek

wspólny średnica DN

50
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