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Nowy Dwor Mazowiecki, 27.06.2022 r.

Dot. Przetargu nieograniczonego na wybor wykonawcy robot budowlanych dla zadania pt.
,,Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Nowym Dworze Mazowieckim”, nr ref.:
ZP/1/06/22

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. w Nowym Dworze Mazowieckim przesyta
odpowiedz na zadane przez Panstwa pytanie:

Pytanie 1:
W dokumentacji projektowej branzy elektrycznej wystgpuja rozbiezne dane dotyczace
przekroju kabli ktore maja zosta¢ uzyte do wykonania linii kablowej na odcinku TRAFO -
> SZR oraz na odcinku AGREGAT -> SZR. Zgodnie z dziennikiem kablowym i tabela
obliczen technicznych znajdujgcych si¢ w projekcie branzy elektrycznej obydwie linie
kablowe powinny zosta¢ wykonane 4 kablami YKY 1x240mm?2. Natomiast zgodnie z
rysunkiem E-05 linia kablowa na trasie TRAFO -> SZR ma zosta¢ wykonana 8 kablami
YKY 1x240mm2, natomiast linia kablowa AGREGAT -> SZR ma zosta¢ wykonana 4
kablami YKY 1x300mm2. Prosimy o weryfikacje poprawnosci doboru kabli oraz
zabezpieczen zawartych w tabeli obliczeniami technicznymi oraz informacje ktore
informacje¢ sg prawidtowe i jakimi kablami maja zosta¢ wykonane ww. linie kablowe.
Jednoczesnie nawiazujac do pkt 19.11 SIWZ informujemy, Ze przedmiar robdt branzy
elektrycznej w poz. nr 4 zawiera wykonanie 80m linii kablowej linii kablowej 4xYKY
1x240min2.

Odpowiedz:

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obliczeniami technicznymi i dziennikiem kablowym
znajdujacymi si¢ w opisie technicznym branzy elektrycznej. W zatgczeniu przedstawiono
poprawiony rysunek E-05.

Pytanie 2:

W zamieszczonym w dokumentacji projektowej dzienniku kablowym nie wymieniono linii
kablowej SZR - > RG wykonanej przewodami 2x4xLGY 240mm?2. Nawigzujac do pkt 19.11
SIWZ, réwniez przedmiar robdt w naszej ocenie przedmiar robdt nie zawiera prac zwigzanych
z ulozeniem tej linii kablowe;.

Odpowiedz:

Lini¢ kablowg SZR->RG nalezy wykona¢ przewodami 4xYKY 1x240mm2. W zatgczeniu
przedstawiono poprawiong stron¢ schematu RG. Koszt linii zasilajagce RG nalezy uwzgledni w
cenie rozdzielnicy RG
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Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, ze zamieszczony w projekcie branzy elektrycznej dziennik kablowy
zawiera wszystkie kable/przewody niezbedne do prawidlowego wykonania zadania objetego
projektem.

Odpowiedz:
Dziennik kablowy przedstawia gléwne kable i przewody niezbgedne do wykonania

przedmiotowego zadania.

Przed przystapieniem do wykonani zadania nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ przyjetych w projekcie
rozwigzan z DTR zakupionych urzadzen.

W razie konieczno$ci nalezy jednak dostosowaé list¢ kabli do wymagan producenta danego
urzadzenia.

Pytanie 4:

Nawiazujac do pkt 19.11 SIWZ, informujemy, ze przedmiar robdt branzy elektrycznej zawiera
dwie pozycje (nr 15 oraz 165) na dostawe agregatu pradotworczego, prosimy o potwierdzenie, ze
zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie w zakres zamowienia wchodzi dostawa jednego
agregatu pradotworczego.

Odpowiedz:
TAK — inwestycja obejmuje dostawe jednego agregatu pradotworczego.

Pytanie 5:

Nawigzujac do pkt 19.11 SIWZ, informujemy, ze przedmiar robdt branzy elektrycznej nie
zawiera pozycji na wykonanie przepustow rurami fil60 ktore zgodnie z dokumentacja
projektowa branzy elektrycznej nalezy wykonac.

Odpowiedz:
Rury ostonowe nalezy utozy¢ na etapie wylewania fundamentow. Rury ostonowe zawarte

zostaly w pozycji nr 3 przedmiaru (UtoZenie rur ostonowych z PCW)

Pytanie 6:

Prosimy o weryfikacje informacji zawartych w STWiOR o przekrojach linii zasilajacych z
agregatu pradotworczego - zgodnie z zapisami agregat o pradzie znamionowym ma by¢ potaczony
z SZR kablami o przekroju 70mm2.

Odpowiedz:
STWiIOR branzy elektrycznej, pkt. 2.3 Agregat pradotwdrczy - Tre$¢ powinna brzmie¢
nastepujaco: ,,... Do ukladu SZR nalezy doprowadzi¢ WLZ (4x YKY 1x240mm?2), linie

zasilajace agregat-SZR oraz SZR-RG wykona¢ linkami YKY 1x240mm2. ...”

Pytanie 7:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa branzy instalacyjnej PROJEKT TECHNICZNY - SIECI
WOD-KAN podczas prac przy rurociagu wody surowej ze studni glebinowych nr 1 i nr 2 nalezy
rozebra¢ nawierzchni¢ z mas mineralno-bitumicznych wraz z odwiezieniem destruktu. Zgodnie z
przedmiarem ,,SUW NDM PR_2022_03_sieci_wod_kan" w pozycjach 114 oraz 115 zawarto
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jedynie wykonanie podbudowy o tacznej grubosci 25c¢cm. Nawigzujac do pkt 19.11 SIWZ

informujemy, ze w przedmiarach robot nie ujeto prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
asfaltowe;j.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy wyceni¢ pozycje zgodnie z przedmiarem, tj. podbudowe bez odtworzenia
nawierzchni bitumicznych. Nawierzchnia asfaltowa bedzie otworzona po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej w ramach odrebnego zadania.
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