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Powiat Rypiński 
ul. Warszawska 38 
87-500 Rypin 

Rypin, 19.01.2024 r. 

ZP.272.11.2023 

WYKONAWCY 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:  Budowa  hali sportowej wraz                          

z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą 

 

UZUPEŁNIENIE NR 1 WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 5 

 

W dniu 16.01.2024 r. na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść 

zapytań, które wpłynęły 12.01.2024 r. i 15.12.2024 r. przy użyciu środków komunikacji elektroniczne wraz z wyjaśnieniami. 

W treści dokumentu WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 5 nie znalazły się odpowiedzi na ZAPYTANIE 5.  Poniżej 

uzupełnienie w ww. zakresie. 

 

ZAPYTANIE 5: 

1. W projekcie budowlanym zaprojektowano rynny 150 i rury spustowe 120x120. Proszę o sprecyzowanie czy 

rury i rynny mają być kwadratowe czy okrągłe. Oraz w jaki sposób mają być montowane, ponieważ na 

elewacji nie są one widoczne, więc czy mają to być systemy rynnowe chowane w elewacji? 

2.  W przedmiarze instalacji sanitarnej przy wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej, jest rozebranie kostki 

w ilości 124 m2. Nie ma natomiast pozycji dotyczącej odtworzenia. Prosimy o informację czy dodatkowo 

ma być wliczone odtworzenie czy może te metry zostały ujęte w przedmiarze budowlanym? Jeśli ma być 

wykonane dodatkowe odtworzenie prosimy o informację czy z materiału nowego czy odzyskanego? 

3.  W rzucie parteru występuje okno O 5 i zaraz pod nim drzwi D2, tak też widnieje na rysunkach elewacji. 

Okno O5 jest w klasie EI 30, a drzwi są już bezklasowe. Prosimy o uszczegółowienie, czy tak to ma być? 

Dodatkowo prosimy o informację cze drzwi D2 i okno O5 są wykonane w jednej ramie czy są rozdzielone 

konstrukcyjnie nadprożem? 

4.  W projekcie widnieje informacja że kolorystyka stolarki według ustaleń z inwestorem. Prosimy o informcję 

że Inwestor będzie wybierał ostateczną kolorystykę na podstawie standardowego wzornika RAL. Kolory 

niestandardowe znacznie wpływają na wycenę stolarki. 

5.  W zestawieniu stolarki okiennej rysunek A11, w oknach O3 i O5 widnieje zapis: „drzwi aluminiowe, 

przeszklone ze specjalną konstrukcją o odporności ogniowej EI30, wyposażone w mechanizm 

samozamykający”. Prosimy o informację, czy jest to omyłka pisarska która nie dotyczy okien lub wskazać 

których drzwi dotyczy ta informacja'' 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ad.1. Przekroje rynien i rur spustowych prostokątne, chowane w elewacji. 
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Ad.2. W przedmiarze instalacji sanitarnej widnieje zapis o rozebraniu i ponownym ułożeniu 124m2 kostki betonowej.  

Kostkę betonową należy odtworzyć do stanu pierwotnego z możliwością odzysku istniejącego materiału.  

Należy ponadto zgodnie z przedmiarem branży sanitarnej uwzględnić dodatkową kostkę betonową związaną z kuciem               

i cięciem istniejącej nawierzchni betonowej. 

Ad.3. Okna O3, O4 i O5 należy wykonać zgodnie z rzutem przyziemia oraz opisem jako aluminiowe, ze współczynnikiem 
U(max)=0,9[W/(m2 ·K)] 
oraz ze szkłem bezpiecznym P2A, wyposażone w siłowniki i system elektrycznego otwierania okien (wg projektu branży 
elektrycznej).  
Powyższe okna zwykłe, bez odporności ogniowej.  
Okno O5 i drzwi D2 zostały zaplanowane jako wykonane w jednej ramie zgodnie z projektem. 

Ad.4. Inwestor będzie wybierał kolorystykę z wzornika RAL. 

Ad.5. W powyższym zapisie występuje omyłka pisarska, okna O3, O4 i O5 należy wykonać zgodnie z rzutem przyziemia 
oraz opisem jako aluminiowe, ze współczynnikiem U(max)=0,9[W/(m2 ·K)], ze szkłem bezpiecznym P2A, wyposażone             
w siłowniki i system elektrycznego otwierania okien (wg projektu branży elektrycznej).  
Powyższe okna zwykłe, bez odporności ogniowej. 

Wyjaśnienia i zmiany SWZ wraz z załącznikami wiążą Wykonawców od dnia publikacji na stronie prowadzonego 

postępowania. 
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