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PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania nr P-ZP/PN/5/2020 pn. „Przegląd techniczny i konserwacja urządzeń

klimatyzacyjnych”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści

Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania

udziela odpowiedzi jak niżej.

Pytanie nr 1
Jaki jest dostęp do jednostek zewnętrznych i wewnętrznych w ramach przeglądu technicznego
wraz z konserwacją?

Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga,  aby  prace  w ramach zamówienia  prowadzone  były  poza  godzinami
przebywania pracowników zakładu w budynkach, tj. w dni robocze po godz. 15 lub/i w soboty i
niedziele.
Dodatkowo informujemy, że najwyżej położona zewnętrzna jednostka klimatyzacyjna znajduje
się  na  wysokości  pierwszego  piętra,  około  4  m  od  podłoża.  Jednostki  wewnętrzne
umiejscowione są w pomieszczeniach o wysokości do 3 m.
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