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Gdańsk, dnia 05.05.2021 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa serwerów 

obliczeniowych z zestawem wysokowydajnych kart GPGPU w ramach realizacji 

inwestycji dotyczącej nowoczesnej infrastruktury GPGPU dla głębokiego uczenia 

naukowych sieci neuronowych. 

 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych /zwanej dalej 

ustawą Pzp/ (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż do 

Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ). Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp udzielił następujących odpowiedzi 

na zadane pytania: 

 

Pytanie nr 3  

Zamawiający w opisie obudowy serwera zamieszcza informację o głębokości montażowej do 84 

cm, jednocześnie podając, że do instalacji przeznaczona będzie szafa RACK 19" o głębokości 

120 cm. Co Zamawiający rozumie przez głębokość montażową? Czy jest to maksymalny 

rozstaw między przednimi a tylnymi belkami szafy, czy jest to jakieś inne ograniczenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje różnymi szafami do zlokalizowania serwerów w zależności od ich 

szczegółowego rozmiaru. Podana wartość 84 cm dotyczy maksymalnego rozstawu między 

przednimi, a tylnymi belkami szafy. 

 

Pytanie nr 4 

Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach dopuścił przy obsadzie większej ilości pamięci RAM 

użycie dwóch modułów na kanał. Jednocześnie nie zmienił wymogów odnośnie prędkości 

działania pamięci, pozostawiając zapis mówiący o tym, by pracowała ona z częstotliwością nie 

mniejszą niż 3200MHz. Tymczasem obsadzenie dwóch modułów pamięci na kanał powoduje 

zmniejszenie prędkości działania pamięci. Czy Zamawiający dopuszcza taką sytuację? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza sytuację w której pamięć pracuje z mniejszą częstotliwością niż 3200 

MHz, lecz jedynie w przypadku kiedy użyty jest więcej niż 1 moduł na kanał. 
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Pytanie nr 5  

prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej, ze swojej strony proponujemy termin 30 kwietnia 

o godz. 10.00. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 6 maja o godz. 10:00 w siedzibie CI 

TASK. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, Zamawiający przypomina o 

konieczności posiadania podstawowych środków ochrony osobistej. 
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