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1. Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji calodobowej obstugi instalacji 1 urzadzen elektrycznych w budynkach gminnych
administrowanych przez Miejski Zarzad Nieruchomosci w Jastrzgbiu-Zdroju.

2. Zakres robot objetych specyfikacjg:
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu realizacj¢ zadania.

3. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

4. Ogolne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacja
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Transport:
Material mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu z zachowaniem instrukcji
1 zalecen producentéw poszczeg6dlnych materialow, aby unikna¢ ich uszkodzenia.

6. Kontrola jakosci:
Wymagana jako$¢ materialow - preparatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

7. Cze$¢ opisowa:

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie ustugi polegajacej na catodobowej obstudze instalacji
iurzadzen elektrycznych w budynkach mieszkalnych i uzytkowych gminnych administrowanych
przez MZN. Celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznych i urzadzen
piorunochronnych w budynkach gminnych wskazanych w zalacznikach.

8. Wymagania dodatkowe:
Kwalifikacje 0s6b realizujacych zamowienie
8.1. Minimum dwie osoby dla zadania polegajacego na calorocznej obstudze instalacji elektrycznych
muszg posiada¢ uprawnienia okreslone w punkcie a, b, cid.:
a) $wiadectwo kwalifikacji ,,E” uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja sieci 1 instalacji
b) $wiadectwo kwalifikacji ,,D” uprawniajace do zajmowania si¢ dozorem sieci i instalacji
¢) uprawnienia ,,PPN” | E” do prac pod napigciem
d) uprawnienia ,,PPN” ,)D” do prac pod napigciem

8.2. Minimum jedna osoba dla catorocznej obstugi instalacji elektrycznych musi posiadaé
uprawnienia do obstugi podestéw ruchomych.

8.3. Wykaz sprzetu i urzadzen (forma posiadania: wilasny, dzierzawa, leasing, zobowigzanie do
uzyczenia lub inne)

- podnos$nik do prac montazowych o wysiggu nie mniejszym niz 12 m,
- samochdd dostawczy (serwisowy),
- zestaw narze¢dzi do prac pod napigciem,
- komplet drabin do prac na wysokos$ciach — min. 3 szt (w tym jedna do wysokosci max. 9 m),
- aparatura kontrolno-pomiarowa niezbedna do wykonywania pomiarow wszystkich wielkosci
elektrycznych:
- miernik do pomiaru skutecznos$ci zerowania,
- miernik do pomiaru stanu izolacji,
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- miernik do badania wylacznika réznicowo-pradowego,
- miernik do badania opornosci uziemienia,

- cegi Dietza do badania obcigzenia przewodow i kabli,
- miernik do pomiaru nat¢zenia o$wietlenia,

w wykazie nalezy poda¢ nazwe, typ, dat¢ legalizacji — dla urzadzen tego wymagajacych (musi by¢
aktualna na dzien ztozenia dokumentow).

Przyrzady pomiarowe przeznaczone do wykonywania badan i pomiarow musza posiadaé
aktualne $wiadectwo wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

Materiaty - nalezy stosowa¢ materialy powszechnie stosowane, dopuszczone do uzytku, posiadajace
wymagane odrebnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

9. Rozliczanie i fakturowanie robot:

Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia robot wedlug ponizszych zasad. Obstuga catoroczna

instalacji 1 urzadzen -elektrycznych bedzie rozliczana w formie ryczaltowej (jedna faktura
miesieczna). W zalgczniku do faktury nalezy rozliczy¢ koszty obslugi na kazdym z budynkow
oddzielnie.

10. Czas trwania umowy:

Od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.

Zadanie polega na:

- pelieniu calodobowego pogotowia elektrycznego, ktorego celem jest niezwloczne usuwanie
awarii oraz przywracanie sprawnosci instalacji elektrycznych i piorunochronnych,

- utrzymywaniu wszelkich instalacji elektrycznych i piorunochronnych w dobrym stanie
technicznym,

- dokonywanie biezacych kontroli i pomiaréw instalacji elektrycznych i piorunochronnych,

- przekazywanie lokatorowi/najemcy wykazu usterek (zatacznik nr 4) w przypadku stwierdzenia
usterek osprzegtu elektrycznego, do ktorych usunigcia na wilasny koszt zobowigzany jest
lokator/najemca,

- przeprowadzaniu biezacego monitoringu instalacji,

- przeprowadzaniu kontroli elektronarzedzi bedacych na wyposazeniu stuzb technicznych
Zamawiajacego (zalacznik nr 3 — wykaz elektronarzedzi),

- dokonywanie wycen kosztow remontdw instalacji w lokalach mieszkalnych i uzytkowych oraz
czgsciach wspolnych budynkow mieszkalnych i uzytkowych.

Powyzsze czynno$ci dotycza wszystkich wskazanych w zataczniku obiektow.

Trvb wykonvwania czynnosci:

- Zgloszenie wystapienia awarii przyjmuje pracownik Miejskiego Zarzadu Nieruchomosci, ktory
powiadamia (telefonicznie lub bezposrednio w siedzibie Zamawiajagcego) Wykonawce
o przyblizonym zakresie awarii (usterki),

- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przystapienia do usuwania awarii.

— Jezeli usunigcie awarii w celu podania napigcia na instalacje nie jest mozliwe, nalezy

odseparowac i zabezpieczy¢ uszkodzony obwod, nastgpnie podaé napigcie na sprawng czesé

instalacji. W notatce stuzbowej nalezy opisa¢ przyczyng 1 skutki awarii oraz przyblizony zakres

robot 1 materialéw niezbednych do usunigcia awarii.

Z kazdej wykonanej czynno$ci nalezy sporzadzi¢ informacj¢ zawierajaca: datge przyjecia
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zgloszenia, nazwisko osoby przyjmujacej zgloszenie, sposob realizacji zlecenia, dat¢ usunigcia
usterki lub awarii, podpis lokatora/najemcy lub podpis osoby wskazanej przez zlecajacego (moze
to by¢ rowniez inspektor nadzoru). Informacje nalezy przekazywa¢ w formie zbiorczego
zestawienia miesigcznego dla kazdego budynku odrgbnie (jako zalacznik do faktury) oraz
odrgbnie dla kazdego adresu na druku zlecenia roboczego w nastgpnym dniu po ich otrzymaniu,

- Potwierdzone przez inspektora nadzoru zalaczniki (zbiorcze zestawienia wykonanych prac)
stanowi¢ beda podstawe do wystawienia protokotu odbioru robdt i1 wystawienia faktury
miesigcznej,

-  Wykonawca zobowigzany jest do biezacego dokonywania przegladéw instalacji na kazdym
z obiektow oraz dokonania oceny w formie o$wiadczenia sktadanego na koniec kazdego miesiaca
potwierdzonego przez wskazang przez inspektora nadzoru osobg.

Uwagi pozostale :

- Wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ w formie pisemnej osoby, ktére upowaznione bgda do
przyjmowania zgltoszen od Zamawiajacego,

- Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu, osobiscie lub telefonicznie, w kazdy
dzien roboczy gotowos$¢ do wykonywania obowigzkow,

- Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenie faktu pogorszenia si¢ stanu technicznego
obslugiwanej instalacji, mogacej uczyni¢ eksploatacje i utrzymanie obiektu niebezpiecznym lub
narazajacym Zamawiajacego lub najemcOw na straty materialne, zgloszenie musi zawierac¢
notatke z dokumentacja fotograficzna,

- Jako zatacznik do comiesigcznego protokotu odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
oswiadczenie o stanie instalacji elektrycznej wszystkich budynkéw oraz o wykonaniu biezacego
monitoringu instalacji,

- Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zalacznika do faktury, w ktorym dokona podziatu
kosztow na kazdy obiekt oddzielnie (wg schematu — ilo§¢ m? obshugiwanej powierzchni * cena
brutto za 1 m?, kwota brutto),

- Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia za§wiadczen o sprawnosci instalacji elektrycznej
w celu zawarcia umowy na dostawe energii elektrycznej,

- Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wycen kosztow remontow instalacji w lokalach
mieszkalnych 1 cze$ciach wspdlnych (korytarze, pralnie, suszarnie, piwnice, schowki,
pomieszczenia techniczne) oraz wymiany zasilania odbiornikoéw elektrycznych,

- Wykonawca zobowiazany jest do zglaszania Zamawiajacemu dewastacji instalacji elektrycznych
1 odgromowych, zgloszenie musi zawiera¢ notatke, dokumentacj¢ fotograficzng oraz kosztorys.

Zakres czynnosci oraz wymagania dotyczace os6b wyznaczonych do realizacji zadania:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) Tablica gtéwna - sprawdzenie stanu technicznego bezpiecznikow, gniazd bezpiecznikowych,
srub 1 nakrgtek stykowych, mostkéw elektrycznych, przewodow, naprawa lub wymiana
elementow zuzytych 1 uszkodzonych, przywrdcenie zasilania obiektu po zadzialaniu
przeciwpozarowego wytacznika pradu,

b) Tablica rozdzielcza z zabezpieczeniem przedlicznikowym mieszkan/lokali uzytkowych -
sprawdzenie stanu technicznego bezpiecznikow, gniazd bezpiecznikowych, $rub i1 nakretek
stykowych, mostkéw elektrycznych, przewodoéw, naprawa lub wymiana elementéw zuzytych
1 uszkodzonych,

c) Tablica licznikowa zabezpieczenia mieszkaf/lokali uzytkowych - sprawdzenie stanu
technicznego bezpiecznikow, gniazd bezpiecznikowych, §rub 1 nakretek stykowych,
mostkow elektrycznych, przewodow, podstaw bezpiecznikéw, bezpiecznikoéw, naprawa lub
wymiana elementow zuzytych i uszkodzonych, sprawdzenie stanu plomb.

d) Instalacje elektryczne w pomieszczeniach ogélnodostepnych - naprawa opraw
oswietleniowych, wymiana wylacznikow i1 zaréwek wszelkiego typu, biezace naprawy
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instalacji elektrycznej (laczenie przewodow, wymiana odcigtych przewodéw), dokonywanie
pomiaréw instalacji, likwidacja nielegalnego poboru energii elektrycznej (wraz
z niezwlocznym przekazaniem informacji pisemnej o tym fakcie do inspektora nadzoru),

e) Instalacje elektryczne w_mieszkaniach/lokalach uzytkowych - biezace naprawy instalacji
elektrycznej, dokonywanie pomiaréw instalacji,

f) Instalacje odgromowe - biezgce naprawy instalacji odgromowej (czyszczenie i smarowanie
zlaczek, zkaczy kontrolnych), dokonywanie pomiaréw instalacji,

g) Osprzet elektryczny — naprawa uszkodzonych opraw os$wietleniowych, wymiana gniazd
elektrycznych, wylacznikow os$wietlenia, przyciskow dzwonkowych, pokryw puszek,
zaciskéw, automatow schodowych, kloszy opraw oswietleniowych w klatkach schodowych,
korytarzach, w piwnicach, numeréw policyjnych i kloszy o$wietlenia przed-klatkowego,

h) Przeprowadzanie biezacego monitoringu instalacji elektrycznych i1 piorunochronnych -
biezacy przeglad (kontrola) elementéw wskazanych powyze;j,

2) W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania w/w wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$§wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegbOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie; date zlozenia
o$wiadczenia; wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob; rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace
os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy w/w
oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) Z tytutu niespelnienia przez wykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnoSci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej] w wysokosci okreslonej
w istotnych postanowieniach umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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Czynnosci wykraczajace poza wskazane w wykazie, a zwigzane z utrzymaniem prawidtowego stanu
technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych, w szczegélnosci wykonywanie remontow
realizowane beda na podstawie odrgbnej umowy.

W kosztach utrzymania za 1 m?* nalezy uja¢ wszystkie materiaty niezbedne do wykonania czynno$ci
wskazanych w specyfikacji:

wszelkie koszty wewnetrzne wykonawcy,

koszt materiatow eksploatacyjnych biurowych,

koszty transportu materiatow i dojazdéw do obiektow,

koszt materialow: gniazda bezpiecznikowe, $ruby i nakretki stykowe, podstawy bezpiecznikowe,
gtowki bezpiecznikowe, bezpieczniki topikowe, koszt materiatow do opisywania tablic, zaréwki
wszelkiego typu, swietlowek wszelkiego typu, przewody elektryczne wszelkiego typu,

koszt wykonania pomiardw 1 sporzadzenia wszelkiego rodzaju protokotow,

koszty udzialu w wizjach, kontrolach, spotkaniach,

koszty czynnos$ci administracyjnych,

Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania okreslonego stanu magazynowego materialow
niezbednych do usuwania usterek 1 awarii. Nie usuni¢cie awarii z powodu braku odpowiednich
materiatdéw bedzie traktowane i rozliczane jak nie oddanie zadania w terminie, tacznie z naliczeniem
stosownych, okreslonych w umowie kar.

W ofercie nalezy wyceni¢ wszystkie materialy (w tym materialy pomocnicze) niezbedne do
realizacji zadania.

Uwaga: ilos¢ budynkow zgloszonych do calorocznej obstugi moze ulec zmianie.

Zalacznik:

wykazy budynkow wraz z ich powierzchnig uzytkowsa
wykaz elektronarzedzi podlegajacych okresowej kontroli
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WYKAZ BUDYNKOW MIESZKALNYCH GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MZN
zalacznik nr 1 do obstuga caloroczna instalacji i urzadzen elektrycznych

Nr | Powiers. Funkcja Rok Powierzchnia
Lp. Adres . Nrdziatki| . . lokalu uiytkowa
nier. dziatkiw ha . . budowy
miesz./uiytko wm’
1 Wyspianskiego 2 3588/54 0,1246 mieszkalny 1964 3842
2 Wyspianskiego 4 3589/54 0,0818 mieszkalny 1964 3842
3 Wyspianskiego 6 3590/54 0,1246 mieszkalny 1964 3842
4 Zeromskiego 7 1165/61 0,0752 mieszkalny 1962 254,88
5 Gagarina 116 | 1057/21 0,1171 mieszk./uzytk. 1963 602,37
6 Gagarina 110 935/21 0,0745 mieszkalny 1963 1300,47
7 Gagarina 112 947/21 0,2858 mieszkalny 1963 133334
8 Gagarina 108 933/21 0,2533 mieszkalny 1963 130527
9 Stodoty 52 47/12 1,2098 mieszkalny 2000 599,36
10 Stodoty 54 70/11 0,9957 mieszkalny 1999 588,85
11 Koscielna 1A 592/12 0,2442 mieszk./uzytk. 1985 316,18
12 A. Krajowej 90 189/18 0,3800 mieszkalny 1921 195,13
13 A. Krajowej 92 189/18 0,3800 mieszkalny 1924 194,24
14 A. Krajowej 94 189/18 0,3800 mieszkalny 1921 195,85
15 A. Krajowej 96 189/18 0,3800 mieszk./uzytk. 1921 196,02
17 Gajowa 11 370/3 0,9 mieszk./uzytk. 1999 93,53
18 Pszczynska 292 550/40 0,88 mieszkalny bd 322375
19 Pszczynska 294 | 550/40 0,88 mieszkalny bd 2619,38
Powierzchnia uzytkowa: 14171,72
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WYKAZ BUDYNKOW UZYTKOWYCH GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MZN
instalacji i urzadzen elektrycznych

zalacznik nr 2 do obstu

gi caloroczne

Lp. Adres Nr nieruch. Nr dzialki Fuflkqa l'okalu Pow. uzytzkowa
miesz./uzytko wm
1 1Maja 45 1372/46 uzytkowy 588,46
2 Gajowa 11 370/3 uzytkowy 153,06
3 Gajowa 11A 431/3 uzytkowy 722,23
4 Krakowska 38 436 uzytkowy 956,00
5 Jasna 1A 115/13 uzytkowy 955,44
6 Zielona 16A 88/3 uzytkowy 595,97
7 Zielona 18B 88/2 uzytkowy 636,50
8 Zielona 20C 88/1 uzytkowy 639,32
9 Wrzosowa 4a-8a-12a 88/5 uzytkowy 1935,49
10 Mazowiecka 10 147/4 uzytkowy 922,13
11 Cieszynska 101 780/180 uzytkowy 467,78
12 Cieszynska — wiata 101 780/180 uzytkowy 313,65
13 Cieszynska 101A 780/180 uzytkowy 105,14
14 Gagarina 130 604/87 uzytkowy 522,81
15 Gagarina — wiata 130 604/87 uzytkowy 313,65
16 Rostkow 7 brak uzytkowy 890,76
17 K. Paryskiej 14 1527/87 uzytkowy 448,05
18 K. Paryskiej 16A 2143/86 uzytkowy 34743
19 Sybirakéw — centrum biznesu 2 brak uzytkowy 261,25
20 Sybirakéw — dworzec 2 brak uzytkowy 223,35
21 1Maja 15 1574/37 uzytkowy 58,60
22 Klubowa 2 172/14 uzytkowy 1 030,67
23 Cieszynska 146 1387/264 uzytkowy 407,82
24 Turystyczna S5A 107/13 uzytkowy 900,13
25 Wroctawska 12 386,00 uzytkowy 1142,13
26 1Maja 61 106/2 uzytkowy 1 835,46
27 Brzechwy 2A 2525/58 uzytkowy 62,00
28 Dworcowa warszt.bud.socj.-biur. 17E 860/50 uzytkowy 264,76
29 Dworcowa bud.socj. 17E 860/50 uzytkowy 117,22
30 Dworcowa magazyn 1 17E 860/54 uzytkowy 205,68
31 Dworcowa bud.biurowy 17E 860/50 uzytkowy 83,47
32 Dworcowa magazyn 2 17E 860/54 uzytkowy 36,54
33 Dworcowa bud.warsztatowy 17E 860/54 uzytkowy 111,30
34 1Maja 55 416/50 uzytkowy 379,00
35 1Maja 55 416/50 uzytkowy 13,08
36 1Maja 55 416/50 uzytkowy 83,00
37 Dworcowa Policja 17A 918/54 uzytkowy 436,00
38 Koscielna 1A 592/12 uzytkowy 434,49
39 Pasaz handlowy A 417,421,427/2 uzytkowy 1564,14
20 Pasaz handlowy B A7 A AAATI uzytkowy 36335
41 Witczaka Inhalatorium 5b 978/14 uzytkowy 343,71
42 Niepodleglosci 61 1638/74,1641/74 uzytkowy 164,17
43 Swierklanska 72 296/3 uzytkowy 197,03
44 Ogrzewalnia ul. P6lnocna - 458/15 uzytkowy 88,62
45 Pszczynska 142 2571/241 uzytkowy 930,59
46 Pszczynska 158 1642/293 uzytkowy 339,22
47 K. Paryskiej 9 2725/117 uzytkowy 175,82
Powierzchnia uzytkowa razem: 2376647




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKAZ ELEKTRONARZEDZI PODLEGAJACYCH OKRESOWEJ KONTROLI

zalacznik nr 3 do obstugi instalacji i urzadzen elektrycznych

Rodzaj ilo$¢ [szt]

Agregat pradotworczy 2

Bruzdownica

Gwintownica mechaniczna

Kompresor

Laser punktowy

Lutownica transformatorowa

Lutownica oporowa

Mieszalnik do zapraw

Mtot udarowo-obrotowy

Mtot wyburzeniowy

Myjka ci$nieniowa

Nozyce do cigcia prostych blach

Odkurzacz przemystowy

Opalarka

Pilarka tarczowa

Pita elektryczna

Pompa

Przecinarka do ci¢cia ceramiki i kamienia
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Przecinarka do glazury
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20 Przepychacz

21 Spawarka

22 Strug

23 Strugarko-wyrdéwnarka

24 Szlifierka do gipsu

25 Szlifierka katowa

26 Szlifierka katowa akumulatorowa

27 Szlifierka oscylacyjna

28 Szlifierka stolowa

29 Szlifierka tasmowa

30 Urzadzenie wielofunkcyjne do obrabiania drewna

31 Wiertarka 12
32 Wiertarka stotowa 1
33 Wiertarko-wkrgtarka 2
34 Wkretarka + zasilacz 2
35 Wkretarka akumulatorowa 4
36 Wycinarka do blachy 1
37 Wyrzynarka 1
38 Zgrzewarka do rur PP 2
39 Zaggeszczarka gruntu 1
40 Zamrazarka do rur 1




