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JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964

o Bystra 03100 Warszaws #SZCZEPIMYSI

Warszawa, 26 kwietnia 2021 r.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Dotyczy: ODPOWIEDZI NA PYTANIA w postepowaniu na remont budynku nr 12 w kompleksie przy

ul. Bystrej 1 w Warszawie — sprawa 10/2021/Z

Szanowni Panstwo,

Jednostka Wojskowa Nr 3964, jako Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu,

dziatajgc zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), zwanej dalej ,,Ustawg”, zamieszcza na stronie

internetowej tres¢ wszystkich zapytan i odpowiedzi do SWZ:

Pytania:

1.

2.

No o

©

Prosze o informacje w jaki sposéb wykonczy¢ przestrzen miedzy budynkami 12 a
21 ? (odstep miedzy budynkami okoto 40cm)

Na wizji lokalnej stwierdzona istnienie kanatu w jednym z garazy, czy kanat jest do
zasypania ? Brak pozycji w przedmiarze odnosnie takich prac.

Czy konstrukcje stalowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem
antykorozyjnym/ppoz ?

Konstrukcja dachu jest od dotu pokryta ptytg pilSniowg. Ptyta pilSniowa jest
zawilgocona oraz w stabym stanie. Czy Zamawiajgcy przewiduje ptyte do
demontazu ? Brak pozycji w przedmiarze.

Czy grzejniki nalezy zdemontowac, pomalowa¢ oraz ponownie zamontowac ?
Brak pozycji odnosnie likwidacji umywalek w pomieszczeniach sanitarnych.
Prosze o podanie parametréw na podstawie ktérych bedzie oceniana
rownowaznos¢ zastosowanych materiatow wpisanych do przedmiaru robét tj. ,ptyty
Fermacell gr. 12,5mm, farba "HARDTOP FLEXI”, PIRTECH firmy Pruszynski
gr.10 cm”

Na jakiej podstawie bedzie obliczane wynagrodzenie za roboty dodatkowe?

Czy sSciany zew. | wew sg do catkowitej likwidacji czy moze maja by¢ obustronnie
pokryte (z jednej strony farmacell z drugiej ptyta warstwowa ?
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Odpowiedzi:

Zostawiamy

Nic nie robimy

Nie trzeba ( nie zabezpieczamy )

Nie demontujemy

Nie demontujemy

Nie demontujemy

Mozna zastosowac materiaty innego producenta, ktére spetniajg podobne
parametry w/w materiatéw
8. Na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe sporzgdzonego z zastosowaniem

sktadnikdéw cenowo tworczych

9. Sciany nie bedg likwidowane

NOGRWNA

Elektronicznie podpisany przez Dariusz
Chodyna

Data: 2021.04.26 09:56:17 +02'00'

Wyk. Lukasz Granica
26.04.2021r.
Tel. 261 — 892 — 283
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