Mazurskie Centrum Zdrowia Wegorzewo, dn. 28.05.2021 r.
Szpital Powiatowy w Wegorzewie

Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. 3 Maja 17

11-600 Wegorzewo

tel (87) 427 32 52

fax (87) 427 32 52 wew. 210

Dotyczy: Termomodernizacja obiektu szpitala
Nr Sprawy: MCZ/TPter/2021

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Wegorzewie informuje, iz dnia 27.05.2021 r.,
za posrednictwem platformy zakupowej Zamawiajacego, wplyneto zapytanie w zwigzku z ogloszeniem
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przedmiot
zamoOwienia: Termomodernizacja obiektu szpitala.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, ze zm.)
zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych ww. postepowania oraz odpowiedzi:

Projektowany wezel cieplny o tacznej mocy grzewczej 245 kW zaklada zastosowanie dwéch
gruntowych pomp ciepla o mocy grzewczej min. 120 kW kazda. Zaprojektowany
i funkcjonujagcy w ten sposéb wezet cieplny cechuje m.in. ograniczona adekwatno$é
ogrzewania i produkcji c.w.u. (duza moc grzewcza sprezarek -> czestsze zalgczanie -> krotsza
zywotnos¢ urzadzen), ktérag mozna usprawnié¢ projektujgc wezet cieplny na kilku mniejszych
pompach ciepla o tej samej lacznej mocy grzewczej. Glowne zalety takiego rozwigzania:
- mniejsze sprezarki - bardziej adekwatna praca dostosowana do biezacego zapotrzebowania na
cieplo i c.w.u.

- mniejsze obcigzenie i diuzsza trwato$é pomp obiegowych dolnego zrodta (lepsze rozplywy
od wezla cieplnego do instalacji)

- wigksze moce pomp obiegowych dolnego zrodta zwickszajg delte temperaturows pomiedzy
zasilaniem i powrotem. Mniejsze moce pomp obiegowych optymalizujg wykorzystanie
dolnego zrédla (mniejsza delta) ograniczajac ryzyko wyeksploatowania dolnego zrodia
W Sezonie grzewczym

- mniejsze moce nominalne poszczegdlnych sprezarek zwigkszajg dywersyfikacje produkcji
energii na cele c.0. i c.wu. Ewentualna chwilowa badz trwala awaria sprezarek ogranicza
odczuwalny efekt braku w dostepie do energii.

W zwigzku z powyzszym zwracam si¢ z zapytaniem, czy dopuszcza si¢ zaproponowanie
réwnowaznego rozwigzania na kilku pompach ciepta (np. 4 pompy po 62 kW) o Igcznej mocy
jak w PFU.

Odpowiedz zamawiajgcego: Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania, wymaga zgodnie
z zapisami PFU.
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