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ADRES:

NAZWA
RYSUNKU:

AUTOR:

Nr rys.

DATA:

Dostawa i montaż klimatyzatorów
TEMAT:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela,
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Lokalizacja Klimatyzatorów

mgr inż Karolina Busko
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10,6 m2

38 m2

23 PRZEDS

6,96 terakota

D WIG. SZPIT.

1 PRZEDSIONEK

5,40 tarkett

5,71 NR 9

5,61 NR 9

SALA DYDAKTYKI

35,39 Tarkett

D WIG. SZPIT.
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Klimatyzator K6

T.
E.

Komunikacja
01
Gres
A: 28,4 m2

H: 280 cm

Sala chem. jednego dnia
36
Wykł. PCV
A: 34,9 m2

H: 272 cm

Pom. Hematologii
039
Wykł. PCV
A: 21 m2

H: 272 cmPom. Neurologii
040
Wykł. PCV
A: 21 m2

H: 272 cm

Komunikacja
01
Gres
A: 28,4 m2

H: 280 cm

Sala chem. jednego dnia
36
Wykł. PCV
A: 34,9 m2

H: 272 cm

Pom. Hematologii
039
Wykł. PCV
A: 21 m2

H: 272 cmPom. Neurologii
040
Wykł. PCV
A: 21 m2

H: 272 cm

Klatka schodowa
02
Gres
A: 13,5 m2

H: 280 cm

WC
36H
Płytki ceram.
A: 4,6 m2

H: 272 cm

Pom. monit.
35
Wykł. PCV
A: 12,9
H: 272

WC
36C
Płytki ceram.
A: 1,7 m2

H: 217 cm

Komunikacja
38
Wykł. PCV
A: 49,6 m2

H: 272 cm

Pom. monit.
35
Wykł. PCV
A: 12,9
H: 272

WC
36C
Płytki ceram.
A: 1,7 m2

H: 217 cm

Jednostka wewnętrzna -
Klimatyzator

Przewody elektryczne

Instalację skroplin należy wykonać z rur z PP dn 32
wciskanych. Nie stosować kolan 45 stopni. Skropliny
wpiąc poprzez syfon w najbliższy pion kanalizacji
sanitarnej. Instalacje skroplin obudować.

Przewody elektryczne doprowadzić do tablicy rozdzielczej z
naddatkiem. Budynek 7ABC, niski parter pom. 039
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