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Kraków, dnia 11.04.2024r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 

podstawie art.  275  pkt.  1  ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie 

Wykonawcy w zakresie budowy i przebudowy wewnętrznego układu drogowego, budowy 

sieci kanalizacji ogólnospławnej, budowy instalacji kanalizacji sanitarnej z pompownią, 

instalacji kanalizacji opadowej ze zbiornikami retencyjnymi i pompownią z kablami 

zasilającymi i sterowniczymi, agregatem prądotwórczym na terenie Kampusu 600-lecia 

odnowienia UJ – WZiKS przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie na działkach: 410/16 dr, 

410/17, 410/32, 410/35 obr. 7 Podgórze. 

 

 

Pytania i odpowiedzi do SWZ.   

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. 

 

Pytanie 1: 

Pytanie Nr 1. Zwracamy się z prośbą o zmianę brzmienia warunku dotyczącego posiadanego 

doświadczenia tak,aby pkt. 4. 2) w Rozdziale VI zawierał następującą treść: „posiadają 

niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie – wykonali co najmniej dwie roboty budowlane (dwa odrębne kontrakty) 

polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie żelbetowego, zamkniętego zbiornika 

retencyjnego lub wybieralnego o objętości min. 500 m3 wraz z sieciami kanalizacyjnymi i 

urządzeniami uzupełniającymi (np. przepompownia) o wartości łącznej robót nie mniejszej 

niż 3.000.000 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych), dla każdej z robót, a roboty te zostały 

wykonane należycie” Biorąc pod uwagę, że wartość inwestycji polegających wyłącznie na 

budowie, rozbudowie lub przebudowie zbiornika retencyjnego wraz z sieciami 

kanalizacyjnymi bardzo rzadko przekracza wymaganą w SIWZ wartość, postulowana zmiana 

wydaje się być uzasadniona. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
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Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ oraz jej modyfikacja 

stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 

wprowadzenia nie wpływają  na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego 

też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Artur Wyrwa  

 

 

 

 


