
W8 Wentylator ścienny

Quiet 150

Q=100 m

3

/h, Fi150

Qmax=315 m

3

/h

moc 19 W

W7 Wentylator ścienny

Quiet 150

Q=100 m

3

/h, Fi150

Qmax=315 m

3

/h

moc 19 W

W6 Wentylator ścienny

Quiet 150

Q=100 m

3

/h, Fi150

Qmax=315 m

3

/h

moc 19 W

W4 Wentylator ścienny

Quiet 150

Q=100 m

3

/h, Fi150

Qmax=315 m

3

/h

moc 19 W

W3 Wentylator ścienny

Quiet 150

Q=100 m

3

/h, Fi150

Qmax=315 m

3

/h

moc 19 W

W11 Wentylator ścienny

Quiet 150

Q=100 m

3

/h, Fi150

Qmax=315 m

3

/h

moc 19 W

W10 Wentylator ścienny

Quiet 150

Q=100 m

3

/h, Fi150

Qmax=315 m

3

/h

moc 19 W

W5 Wentylator ścienny

Quiet 150

Q=100 m

3

/h, Fi150

Qmax=315 m

3

/h

moc 19 W
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UWAGA!

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

- wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną


