
1203/17

1203/10

1215

1191

1214

1192

1203/28

1203/29

1203/31

1203/26

1203/32

1203/32

1219/3

1197/1

1205

1203/18

1172/22

1172/23

1203/9

1204

B

B

dr

dr

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: PL-

Układ odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH
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Skarżysko-Kamienna, dn. 23.01.2024 r.Wykonawca:

2000

Nr kancelaryjny zgłoszonej pracy geodezyjnej:

Mapa do celów projektowych

Jednostka ewidencyjna: 261101_1 Starachowice

Miejscowość: Starachowice

Mapa aktualna na dzień: 23.01.2024 r.

Sekcja: 7.147.21.14.1.4, 7.147.21.14.3.2

Skala 1:500

Granica obszaru aktualizacji:

Sławomir Kluczewski

Marta Mosiołek

zawodowych kierownika prac nr uprawnień 7971

z dn. 01.02.2024

aty zawiera operat techniczny

pracowany w wyniku prac

nr GK.6640.79.2024_1

Protokół weryfikacji 

GEO-MART

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień 

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Wykonawca prac geodezyjnych

zgłoszenie

Nr oraz data sporządzenia dokumentu 

e informuję, że jestem świadomy 

geodezyjnych i kartograficznych, których rezult

Poświadczam, że niniejszy dokument został o

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

pozytywnie zweryfikowany. Jednocześni

 oświadczenia.

GK.6640.79.2024Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnej

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał

Starosta Starachowicki
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Człon zasilający
Tablica pomiarowa

Rozdzielnica nN typu RN-W

Proj. stacja kontenerowa 15/0,4kV
typu MRw-b2pp 20/630-3Powierzchnia 37m2

Proj. YAKXs 4x120mm2długość 35m

Proj.kabel 2x3xXRUHAKXs 1x120/50mm²
Dz. nr 1203/32 długość kabla SN 64m

5mb

7mb

Proj.kabel 2x3xXRUHAKXs 1x120/50mm²
Dz. nr 1203/28 długość kabla SN 1m

LEGENDA:
- proj. linia kablowa Sn

- proj. linia kablowa nn

- proj. Stacji kontenerowej

- proj. rura ochronna DVK/SRS

- proj. złącza kablowego

L1

L2

L3

N

Rozdzielnica SNtypu TPMukład LTL
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Sygnalizacja przepalenia

wkładek bezpiecznikowych- WSBO

WŁAZ

Transformator____ kVA15/0,42kV(max. 630kVA)


