Urzad Miasta
Jastrzebie-Zdroj

Biuro ds. Zamowien Publicznych
Jastrzebie-zdréj, dn. 30. 40 . 2020r.

BZP.271.92.2020

Weg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
»Remont chodnika przy ul. Pétnocnej”

Do treéci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynely zapytania od Wykonawcy (tresc
zapytan ponizej - zestaw nr 1, 2, 3). Korzystajac z uprawnienia wynikajacego z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje:

Pytanie do tresci SIWZ nr 1
1) Czy realizowany inwestycja ma przyjete obliczenia co do opraw zgodne z klasami oswietlenia Led,
ktére zapewnia bezpieczeristwo ludziom na oswietlang powierzchnie , czy wymagane jest dolgczenie
odpowiednich obliczeri fotometrycznych co do norm  zamiennikéw $wiatel sodowych na Led.
OdpowiedZ na pytanie nr 1
Dotyczy opraw, ktére posiadaja odpowiednie wymagania jak nizej i s3 dopuszczone na podstawie
wskazanych norm do montazu na budowie.

Wymagania dotyczace opraw LED: Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ zabudowy na wysiegniku, stopien IP
min. 66, powinna mie¢ mozliwo$¢ wymiany pojedynczych modutéw optycznych, efektywnos¢ pracy A++,
przystosowana do temperatury pracy -40°C do 55°C, w oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia jak: przepigciowe, zwarciowe, chronigce diody LED przed
przegrzaniem. Oprawy musza posiada¢ deklaracje CE producenta. Powinny by¢ dostarczone wraz
z nierdzewiejagcymi elementami mocujacymi, korpus oprawy aluminiowy. Oprawy majg posiadac
dopuszczenia EN 13201, EN 60598-1 _ EN 60598-2-1.
napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspéiczynnik mocy cosd > 0,9,
oprawa musi by¢ wykonana, w Il klasie ochronnosci,
oprawa musi posiada¢ zabezpieczenia przed przepigciami o napigciu, co najmniej 10kV
oprawa musi posiada¢ zabezpieczenie termiczne, z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia
przez oprawe temperatury krytycznej,
Wydajnosé¢ pojedynczego Zrédta LED w oprawach ulicznych powinna by¢ wigksza niz 116 Im/W (catkowita
efektywno$é uwzgledniajaca pobdr mocy z sieci oraz straty na uktadzie optycznym),
konstrukcja oprawy wykonana z profili aluminiowych anodowanych
konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ prostq wymiane modutéw LED oraz wymiang uktadéw zasilajacych
réwniez na miejscu inwestycji
oprawa musi posiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz IP66 dla modutéw optycznych jak i uktadu
zasilajacego,
trwato$¢ zrédet LED powinna by¢ nie mniejsza niz 50000h, warto$¢ strumienia $wietlnego w tym okresie nie
moze by¢ mniejsza niz 90% strumienia poczatkowego,
wymagany wskaznik oddawania barw CRI 275,
nominalny strumient $wietiny, bryla fotometryczna, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna
oraz efektywnosé $wietina wyrazona w Im/W, muszg by¢ potwierdzone poprzez dostarczenie raportu wg
IES LM-79,
oprawy powinny byé dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do
dziatania i montazu,
dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowac¢ mozliwos¢ zastosowania opraw w danym projekcie
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oéwietlenia muszg byé umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogoélnodostgpnych
programach stworzonych do tego celu,

wartoé¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) winna by¢ zgodna z rozporzadzeniem WE nr
245/2009,

nie dopuszcza sie stosowania opraw z widocznym radiatorem na zewnatrz co wplywa na zbieranie sig
zanieczyszczeri ze $rodowiska zewnetrznego. Obudowa oprawy powinna by¢ wykonana z aluminium
anodowanego o bryle zamknigtej.

Wszystkie oferowane oprawy musza by¢ oznakowane w sposéb zapewniajgcy jednoznaczng identyfikacje
wyrobu, umieszczong zaréwno na jego opakowaniu zewngtrznym jak i wewngtrz oprawy.

Wszystkie oferowane oprawy powinny pochodzi¢ z jednej rodziny aby pod wzgledem estetycznym dawaly
ujednolicony efekt wizualny w $wietle dziennym.

Zrédta $wiatta LED:

oprawa musi by¢ wyposazona w wymienne moduty LED wyposazone w wysokowydajne jednostrukturowe
diody LED wysokiej mocy (z ang. High Power LED),

temperatura barwy musi zawierac sie w przedziale 4000K - 4500K (naturalny), tolerancja 5%,

Zasilacz do oprawy LED:

oprawy musza posiada¢ statopradowy, programowalny zasilacz wyposazony w funkcje utrzymania
strumienia Swietlnego w czasie,

zasilacz musi posiadaé interfejs Dali do plynnego sterowania natezeniem oéwietlenia w zakresie od 10 do
100% mocy znamionowe;j, '

uktad zasilajgcy musi by¢ zabezpieczony stopniem ochrony IP66 i umozliwia¢ wymiang,

zasilacz musi posiadac opcje kontroli temperatury modutéw LED.

Gwarancja:

gwarancja wystawiana przez producenta musi obejmowac powstawanie defektow w postaci zfuszczania,
odpryskiwania, odchodzenia farby od powierzchni przez caly okres uzytkowania

Realizowana inwestycja na podstawie opracowanych projektéw, posiada przyjete obliczenia ktore
zapewniajg odpowiednie normy i przepisy dla drég.

Pytanie do tresci SIWZ nr 2
2) Czy zmiany w dokumentach powinny by¢ zapisane w SIWZ zgodnie z obwigzujacych ich Normami. ktore
maja zastosowane, a nie zostaly podane normy na stupy lampy oraz Srednice wysiggniki i mocowan lamp.
Czy oprawy powinny zapewni¢ Norma PN-EN 12464-1 ( Ol$nienie )
zastosowane lampy nie powinny oélepi¢ ludzi i kierowcéw na drogach miejsc pracy dla kierowcow co
moze spowodowa¢ wypadki i powolnym ostabienia wzroku z ktérym juz ma problem spora grupa ludzi.
Norm PN-EN 13201 i PN-EN13201-2 2016
PN -13201-2 : 2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3
PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3
montowane oprawy powinny posiada prawa intelektualnej i przemystowej do produktu w inwestycji co nie
narazy na straty Inwestoréw, i spowoduje zmniniejszej si¢ nieuczciwej konkurencji,
Odpowiedz na pytanie nr 2
W opracowanych projektach, specyfikacjach technicznych oraz BIOZ, SIWZ, zostaly uwzglgdnione
obowiazujace normy, a potencjalny przyszty wykonawca jest zmuszony na etapie wykonawstwa do
respektowania wszystkich obowigzujacych przepiséw w tym Prawa Budowlanego i PBUE.

Pytanie do tresci SIWZ nr 3
3) Czy opisane normy EN 60598-1 _EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostaly
uwzglednione Normy EU.
Dokumenty i numery ewidencyjny wlasnosci gruntéw do instalacje stupdw na terenie uzytkowania i
wymogéw budowlanych co do wysokosci stupow.
Jaki jest opis ogélnych lampy i ich uchwytu mocowan wedtug norm, jest niedopuszczalne podawanie nazw
2
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opraw , powinna by¢ podana charakterystyka i normy minimum powyzej 110 lumenéw 1W netto,

Prawa do instalowanych produktéw wedtug i zamiennikéw oéwietlenia sodowego na Led .

A Za btedy w realizacji zamoéwienia o$wietlenia Led podczas wypadku na drodze odpowiada zamawiajacy?
zarzadca drogi ?

czy grupa inwestorow ?

OdpowiedzZ na pytanie nr 3

1) Normy o ktére Panstwo wnioskujecie, zostaly uwzglednione

2) Za btedy w realizacji o$wietlenia odpowiada projektant, inspektor, kierownik robot

3) Nazwa oprawy zostala przyjeta do obliczen fotometrycznych na podstawie wsadu do programu
obliczeniowego

4) Zamiennikéw sodowych na LED nie przewiduje sig.

Sugerowane przez Paristwa spostrzezenie dotyczace pytar 1-3, odnoénie norm i przepisOw sg przez nas
stosowane, a wynikaja one z przepisow prawa. Poza tym przetarg na ktdry sie Parfistwo powolujecie ,
dotyczy tylko budowy doéwietlenia przejs¢ dla pieszych, nie projektowania. Analizujgc Panstwa pismo,
dziwig nas sugestie zawarte w pismie (jakoby pytajacy powatpiewat w prawidtowos¢ opracowania projektu
opracowanego przez uprawnionego projektanta), ktére to przepisy doskonale znamy i stosujemy.
Pytanie do tresci SIWZ nr 4

4) W zawigzku z ogloszonym przez Paristwa przetargiem o nazwie ,Remont chodnika przy ul. Pétnocnej”

prosze o wylaczenie jednego z kryteriéw oceny a mianowicie terminu wykonania zadania. Kierujg do
Paristwa taka prosbe poniewaz trudno przewidzie¢ jakie bedg warunki pogodowe i cigzko jest rzez to
oszacowac termin w jakim jest realne wykonanie niniejszego zadania. Kolejnym problemem sg pojawiajace
sie z tygodnia na tydzieri coraz to nowsze obostrzenia zwigzane z panujgcg pandemig Covid 19. Pandemia
ma istotny wplyw na szacowanie terminu zakorczenia prac, poniewaz braki kadrowe u producentéw i
firmach transportowych powoduja przerwy w dostawach materiatéw potrzebnych do wykonania
ogtoszonego zadania.

Biorac pod uwage powyzsze prosimy o pozytywne ustosunkowanie sig¢ do naszej prosby.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji terminu wykonania zamdwienia wraz z kryteriami oceny ofert, o ktorych
mowa W powyiszym pytaniu.

Pytanie do tresci SIWZ nr 5
5) Nie zostata zamieszczona dokumentacja techniczna remontu chodnika oraz brak jest

specyfikacji technicznych dla tego zadania Prosze o uzupetnienie.
OdpowiedZ na pytanie nr 5

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji technicznej remontu chodnika, do przetargu zataczono
tylko mape sytuacyjng. Roboty budowlane bedy realizowane na podstawie ogolnodostepnych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Korzystajac z uprawnienia wynikajacego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych (t..
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6in. zm.) Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapisow specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia:

o pkt. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:
,Zamawiajacy wymaga realizacji zamoéwienia do 31.05.2021 r.”

o pkt 13 ppkt 1 lit. b. otrzymuje brzmienie:
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b. , Okres gwarancji — 40%

Kryterium ,okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez
Wykonawce w formularzu ofertowym okresu gwarancji w petnych latach. Bezwzgledne wymagane
minimum to 5 lat, a maksymalny okres gwarancji to 10 lat. Udzielenie gwarancji powyzej okresu
maksymalnego oceniane bedzie tak, jakby Wykonawca zaproponowat gwarancje 10 lat.”

gwarancja

.oferowana % 40[3 kt
gwaranc)amax

G

e pkt Il ppkt 3 formularza ofertowego, tj. Zalgcznika nr 1 do SIWZ — nowy wzor,w zatgczeniu
»3. Zaméwienie wykonam do dnia 31.05.2021 r.”

e §4 ust 2 umowy otrzymuje brzmienie:

,2. Termin zakonczenia prac zwigzanych z realizacja catosci zadania ustala sig¢ na dzien
31.05.2021r.”

e § 13 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie:

» 1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona
rozszerzenie odpowiedzialnoéci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady na okres udzielonej
gwarancji. Okres gwarancji ustala sig na ....... lat od daty koricowego odbioru przedmiotu
umowy”

Wobec powyzszego dziatajac w mysl art. 38 ust 6 w zwigzku z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z péin. zm.) Zamawiajacy informuje, iz zmianie ulega termin
sktadania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, na dzien:

- termin sktadania ofert: 09.11.2020 r. do godz. 1150,
- termin otwarcia ofert: 09.11.2020 r. godz. 12:00

Korzystajac z uprawnienia wynikajacego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwieni publicznych (t.].
Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.) Zamawiajacy informuje, iz;

1. zmianie ulegajg zapisy pkt. 19 ppkt 1 SIWZ, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:
,1. Oferte nalezy ztozyé przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej za poérednictwem Platformy
nie p6zniej niz do dnia 09.11.2020 r., do godz. 11:50.”.

2. zmianie ulegaja zapisy pkt. 20 ppkt 1 SIWZ, kiéry otrzymuje nowe brzmienie:
,1. Otwarcie ztozonych ofert nastagpi w dniu 09.11.2020 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 304A Urzedu
Miasta Jastrzebie-Zdrdj.

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia pozostajg bez zmian.

])pzewodnicwsﬁ Drzetargowej
arta Sobezak

Rozdzielnik:
Strona postepowania na Platformie zakupowej

Zalaczniki:
Poprawiony zatacznik nr 1 do SIWZ, tj. Formularz Ofertowy

Kopia:
BZP a/a
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Zalgeznilk nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Oferta na wykonanie zadania pn.:
sRemont chodnika przy ul. PéInocnej”
I.  Dane wykonawey/wykonawcow

1, DNBTWOITIRIIG covemmomns s s s ens s s S R S R 9 s PO RE SE BV
Do BUITEE i i A A R R S AR A B AR S AT B AR parinssimn oA SRS RS
e NP 5 cnmnnns s e puem e o o o S e, S S S L S a0 S S SN S S S
4

5. W pizypadku nie dzialania Platformy zakupowej prosz¢ o kierowanie korespondencji na
L 1 | T

6. Osoba upowazniona do kontaktéw z zamawiajagcym w sprawach dotyczacych realizacji
zamoOwienia (UMOWY) JESE ..ovuiutiiiini i e e eeean
tel ek BLAZBOWY o sommimeivss fieeon se e oy CFeavess PR Ve Rs i

7. Wykonawca jest mikro / matym / srednim przedsiebiorca: TAK / NIE*

*Niepotrzebne skresli¢
II. Niniejszym oswiadczam, iz:
1. Oferuje wykonanie zamdwienia w zakresie objetym SIWZ:

- za ceng brutto calo$ci zadania ........ BR———— S—— seseviemesssansasssesesssesrevessessssensstssaveny 2k
CSOMIITET soovviumvesmovisssuessominumserbies sauon sues Eins s ssa oV o eSSBS S A AR TP e TR SN s s )

w tym:

~Cona netto caloScl Zadaiin svsasrnmaammisreamRBR T R TSR,
(SHOWIIIE: 1.ttt ettt e a e r e st et s e s e e e e e rseesa e e rs e e s e e Rn e e s e e eaeeabbeeneeeraeenneenneenaens )
- kwota podatku VAT ....ciiiiviernen S, rrrenanan et sarea earrsssanin crrvernessersnnens Z1
653 001 1 OSSPSR )

W cenie naszej oferty uwzglednione zostaly wszystkie koszty wykonania zamdwienia.

2. Oferuj¢ udzielenie ..........-letniego okresu gwarancji (minimum 5 lat, maksymalnie 10 lat, okres
gwarancji naley podac w latach)

3. Zamoéwienie wykonam do dnia 31.05.2021 r.

4. Czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, o ktérych mowa w pkt. 3 ppkt 2 lit. ¢) SIWZ
wykonywane bgda przez osoby zatrudnione na podstawie umowe o pracg. Jednoczesnie
zobowigzuj¢ si¢ na kazde wezwanie zamawiajacego do udokumentowania zatrudnienia ww.
0s0b, na warunkach okreslonych w projekcie umowy.

5. Nastepujace czgsci zamowienia powierzymy wskazanym Podwykonawcom:
(wypehic tylko jezeli dotyczy)
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Lp. Firma podwykonawcy Nazwa czgsdei zamowienia

6. Uwazamy si¢ zwigzani naszg oferta w ciggu okresu jej waznosci i zobowigzujemy si¢ do
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Zapoznalem si¢ z trescig specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (w tym ze wzorem
umowy) i nie wnosz¢ do niej zastrzezen oraz uzyskalem konieczne informacje do
przygotowania oferty i wykonania zamowienia.

8. Oéwiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOV wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si¢
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.®

K rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dolyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do arf. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie skfada (usuniecie tresci odwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

9. Spis tresci:
Integralng czgs¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty
1) eeeenn,

(miejscowosc, data)
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