EM/MP/PN/SEK /03/2020 Szczecin dnia 22.05.2020z.

INFORMAC]JA W SPRAWIE ZAPYTAN DO POSTEPOWANIA POD NAZWA:

wsDostawa pomp do wody i przetwornic cze¢stotliwosci”

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego z wyfaczeniem stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa
»Dostawa pomp do wody 1 przetwornic czestotliwosci”.

Zamawiajacy - Zaklad Wodociagéw 1 Kanalizacji Spotka z o.0. w Szczecinie zawiadamia na
podstawie pkt. 10.1. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), ze w dniu 21.05.2020r.
wplyneto do Zamawiajacego pismo z prosba o odpowiedZ na nizej wymienione pytanie, dotyczace
przetargu nicograniczonego 2z zastosowaniem. przepisow o zamowieniach sektorowych pod nazwa:
»Dostawa pomp do wody i przetwornic czestotliwosci”.

Na przestane pytanie Zamawiajacy udzielit nastepujacej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Witam, po odpowiedzi jeszcze bardziej jestem przekonany do lepszego doboru pomp. Pasistwa odpowiedz daje
na to 100% wyjasnienia. Skoro ci$nienie na ssaniu jest Hg=25mustw, cidnienie na siecd wymagane
Huym=53m.st.w., to pompa podnosi cisnienie o 53-25=28m.st.w. Qmin=150m3/h a Qmux=800m?3/h. Wystarczy
zastosowad 2 x 125PJM200 37,0 kW by mie¢ pompowni¢ z zakresem regulacji przeptywu Q=150-500 m3/h
gdzie mamy tylko 2 x 37,0 kW = 74,0 kW, a PWiK chce 3 pompy po 30,0 kW i z nizszg sprawnoscia. Kupujac
dwie nowe pompy 125PJM200 37,0 kW dajecie szanse na dalsza modernizacje (stare pompy kiedys trzeba
wymieni¢) 1 wtedy dokupicie kolejne pompy 125 PJM200 37,0 kW i bedziecie mieli 4 x 250m3/h. Z tym, ze
kolejne 2 pompy nie musza pracowaé na falownikach! To moja propozycja. A wodociagi moga ale nie musza
skorzysta¢ z mojej rady. Ale zapraszam do dyskusji.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje decyzje o zakupie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zapisami

w SIWZ oraz w zalacznikunr 1.

Zamawiajacy informuje takze, iz termin na skladanie ofert oraz pozostale terminy i postanowienia STWZ.
pozostaja bez zmian. Osoba upowazniona do kontaktu: p. Matta Predkiewicz — tel. 91 44 26 316.
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