
Lp. Obiekt Adres 
Rodzaj przegłądu

 do wykonania
Data przeglądu Uwagi

Jacek Płocki – Kierownik 

Obwodu Grzewczego „Dzielnica Zachód”

1. Budynek zaplecza socjalno – warsztatowego ul. Kazimierza Wielkiego 16 roczny / 5 - letni

2. Budynek wymiennikowni W-1 os. „Pod Dalnią” ul. Połowniaka 11 A roczny / 5 - letni

3. Budynek wymiennikowni W-3 os. „Pod Dalnią” ul. Połowniaka 10 A roczny / 5 - letni

4. Budynek wymiennikowni W-1 os. „Ślichowice I” ul. Kowalczewskiego 3 A roczny / 5 - letni

5. Budynek wymiennikowni W-2 os. „Ślichowice I” ul. Kowalczewskiego 13 A roczny / 5 - letni

6. Budynek wymiennikowni W-3 os. „Ślichowice I” ul. Puscha 23 A roczny / 5 - letni

7. Budynek wymiennikowni W-4 os. „Ślichowice I” ul. Puscha 13 A roczny / 5 - letni

8. Budynek wymiennikowni W-5 os. „Ślichowice I” ul. Kazimierza Wielkiego 27 A roczny / 5 - letni

9. Budynek wymiennikowni W-6 os. „Ślichowice I” ul. Dewońska 3 A roczny / 5 - letni

10. Budynek wymiennikowni W-7 os. „Ślichowice I” ul. Dewońska 13 A roczny / 5 - letni

11. Budynek wymiennikowni W-8 os. „Ślichowice I” ul. Dewońska 4 A roczny / 5 - letni

12. Budynek wymiennikowni W-9 os. „Ślichowice I” ul. Dewońska 2 roczny / 5 - letni

13. Budynek wymiennikowni W-1 os. „Ślichowice II” ul. Massalskiego 11 A roczny / 5 - letni

14. Budynek wymiennikowni W-2 os. „Ślichowice II” ul. Kredowa 6 A roczny / 5 - letni

15. Budynek wymiennikowni W-6 os. „Ślichowice II” ul. Karbońska 3 A roczny / 5 - letni

16. Budynek wymiennikowni W-7 os. „Ślichowice II” ul. Raciborskiego 14 A roczny / 5 - letni

17. Budynek stacji zasuw SZ – 1 obok stacji PKP Herby roczny / 5 - letni

18. Budynek stacji zasuw SZ – 2 ul. Kazimierza Wielkiego 16 roczny / 5 - letni

19. Plac manewrowy i ogrodzenie ul. Kazimierza Wielkiego 16 roczny / 5 - letni

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

WYKAZ BUDYNKÓW DO OKRESOWEJ KONTROLI I OCENY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

MPEC Sp. z o.o. w Kielcach

Dział Magistrali „Zachód”



Sławomir Parkita – Kierownik Obwodu 

Grzewczego „Czarnów”

1. Budynek wymiennikowni przy ul. Karczówkowskiej ul. Karczówkowska 21 roczny / 5 - letni

2. Budynek socjalno - warsztatowy ul. Zapomniana 5 roczny / 5 - letni

3. Drogi i place ul. Zapomniana 5 roczny / 5 - letni

4. Konstrukcja wsporcza z siecią ciepłowniczą ul. Zapomniana 5 roczny / 5 - letni

SPIRO Dn200 przekroczenia nad torami 

PKP relacji Warszawa-Kraków.”

Wiesław Stelmach – Kierownik Obwodu Grzewczego 

„Kościuszki”

1. Budynek przepompowni na ul. Marszałkowska ul. Marszałkowska 26 roczny / 5 - letni

2. Budynek wymiennikowni na ul. Żeromskiego ul. Żeromskiego 29 roczny / 5 - letni

3. Budynek wymiennikowni na ul. Nowy Świat ul. Nowy Świat 20 B roczny / 5 - letni

Łukasz Gruszczyński – Kierownik Obwodu Grzewczego 

„Szydłówek”

1. Budynek przepompowni na ul. Warszawskiej ul. Warszawska 108 roczny / 5 - letni

2. Budynek wymiennikowni na ul. Helenówek ul. Helenówek 5 roczny / 5 - letni

Marian Borek – Kierownik Obwodu Grzewczego „Hauke-

Bosaka”

1. Budynek kotłowni ul. Hauke Bosaka 2A roczny / 5 - letni

2. Budynek agregatorowi ul. Hauke Bosaka 2A roczny / 5 - letni

3. Budynek stacji trafo NN ul. Hauke Bosaka 2A roczny / 5 - letni

4. Komin żelbetonowy ul. Hauke Bosaka 2A roczny / 5 - letni

5. Drogi, place, skład opału i żużla ul. Hauke Bosaka 2A roczny / 5 - letni

6. Waga samochodowa ul. Hauke Bosaka 2A roczny / 5 - letni

Dział Magistrali „Wschód”



Katarzyna Nowicka – p.o. Kierownik Działu Administracji i 

Logistyki

1. Budynek biurowy z wewnętrznymi instalacjami ul. Poleska 37 roczny / 5 - letni

2. Budynek garażowy z wewnętrznymi instalacjami ul. Poleska 37 roczny / 5 - letni

3. Drogi, place i ogrodzenie terenu ul. Poleska 37 roczny / 5 - letni

Andrzej Pietrzyk – Kierownik Działu Wykonawstwa 

1. Wiata nieocieplona z wydzielonym budynkiem ul. Hauke Bosaka 2A roczny / 5 - letni

socjalno - biurowym rozbudowana o część 

warsztatową

UWAGA.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

- kontroli instalacji gazowej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej,

- kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych.

W obiektach:

- budynku przepompowni przy ul. Warszawskiej 108,

- wiaty nieocieplonej z budynkiem socjalno-biurowym i rozbudowanej o część warsztatową, 

należy wykonać kontrolę instalacji wentylacji mechanicznej.


