Mazurskie Centrum Zdrowia Wegorzewo, dn. 28.05.2021 .
Szpital Powiatowy w Wegorzewie

Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

ul. 3 Maja 17

11-600 Wegorzewo

tel (87) 427 32 52
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Dotyczy: Termomodernizacja obicktu szpitala
Nr Sprawy: MCZ/TPter/2021

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy W Wegorzewie informuje, iz dnia 28.05.2021 r.,
za posrednictwem platformy zakupowej Zamawiajacego, wplyneto zapytanie w zwigzku z ogloszeniem
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przedmiot
zamOwienia: Termomodernizacja obiektu szpitala.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, ze zm.)
zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych ww. postepowania oraz odpowiedzi:

W zwigzku z udzieleniem odpowiedzi w dniu 28.05.2021r. (pytania nr 5) prosze o podanie
producenta i typu pompy ciepla, ktérej opis znajduje si¢ w wymaganiach PFU.
Podane w PFU wymagania dla gruntowych pomp ciepla:

- Minimum 120 kW mocy grzewczej w jednej pompie ciepla;

- COP — w punkcie B5/W45wg EN 14511 Min 4,2;

- Max temperatura na zasilaniu Min. 58°C;

- Poziom mocy akustycznej mniejszy lub réwny 70 dB;

- Poziom cisnienia akustycznego w odleglosci 1m (wewnatrz) mniejszy lub réwny 55 dB;
- COP — BOSTER potgczenie funkcji ekonomizera i osuszacza zapewniajace bezpieczenstwo
sprezarki oraz pracg obiegu chtodniczego przy nizszych temperaturach s3 bardzo trudne do
jednoczesnego spelnienia, a Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zastosowanie proponowanego
przez nas rozwigzania. Prosze tez o podanie przynajmniej jednego innego producenta pomp
ciepta, ktéry ma analogiczne pompy ciepta, zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU, a
ktére bedzie mozna réwnowaznie zastosowaé w niniejszym postgpowaniu przetargowym.
Powyzszy wniosek wynika z faktu, iz chcemy zlozy¢ oferte zgodng z wymaganiami zawartymi
w PFU, a wedlug naszej wiedzy brak jest na rynku dostepnych produktéw spelniajacych
wszystkie wymagania okre$lone w PFU.

OdpowiedZ zamawiajgcego: Zamawiajgcy wymaga pomp ciepla zgodnie zzapisami PFU.
Oczekiwany rodzaj pomp ciepla jest dostepny na rynku.
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