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Opis Przedmiotu Zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji wyciągowej z podłączeniem do dwóch okapów kuchennych gastronomicznych dla pracowni naukowej pom. 2.5, w budynku Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera” przy ul. Dybowskiego 11a Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji wyciągowej z podłączeniem do  dwóch gastronomicznych okapów kuchennych  w pracowni naukowej  warsztatów kulinarnych pomieszczenie nr 2.5 w budynku Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera” UWM Olsztyn .
Zapewnić wydajność wyciągu  w obu  okapach minimum 1500-2000 m3/h na wejściu do nich, projektując i wykonując zespół wyciągowy: wentylator  do okapów kuchennych, na podstawie dachowej izolowanej tłumiącej o wysokości min. 0,4 m nad powierzchnię dachu, z  kanałem wentylacji wyciągowej ze  stali kwasoodpornej, o średnicy ok. 300 mm o długości ok.50 mb z przyłączami elastycznymi kwasoodpornym dla obu okapów  i przepustnicami regulacyjnymi ze stali kwasoodpornej. Pod wentylatorem dachowym zastosować klapę zwrotna motylkową ze stali kwasoodpornej.
Montaż rurociągów wentylacji wyciągowej dla okapów wykonać w przestrzeniach sufitów podwieszanych. Przejścia pionów wentylacji wyciągowej z poziomu +2 , przez poziom +3,poziom +4 i powyżej do poziomu dachu wykonać  przez stropy kondygnacji w pomieszczeniach technicznych przy szybie windowym. Przejścia instalacji wyciągowej przez ściany i stropy  oddzielenia pożarowego zapewnić wykonując  zabezpieczenia ppoż. z atestem. Projekt wyciągu z okapów należy  przed montażem  uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.. i Inwestorem. Kanały wyciągowe obudować płytą  G-K z atestem  min.EI30.w pomieszczeniach technicznych .
Zasilenie elektryczne z rozdzielnicy piętrowej poziomu +2 zaprojektować i  wykonać kablem N2XH  do podłączenia wentylatora dachowego przy silniku i sterowniku okapów , mocując w przestrzeni zabudowy, na zewnątrz w rurce odpornej na promieniowanie UV oraz w listwach PCW, dobierając zabezpieczenie dla wybranego wentylatora. Przewidzieć dla regulacji wydatku wentylatora, regulator lub falownik .
Wykonanie robót towarzyszących, jak demontaż i  ponowny montaż elementów zabudów,  naprawa przebić stropowych i ścian, elementów izolacji i naprawy  połaci dachowej z wykonaniem obróbek blacharskich podstawy wentylatora dachowego, przebicia, zabetonowania, uzupełnienia tynków, podmalowania itp. Wykonać zabudowę kanału wentylacyjnego części budynku z izolacją płytą G-K ze szpachlowaniem i pomalowaniem zabudowy. Przed przystąpieniem do prac uzgodnić harmonogram realizacji zadania z Użytkownikiem.
Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne urządzenia, sprzęt i  materiały z atestem potrzebne do wykonania zamówienia, dokumentując na koniec zadania wykonując  dokumentacje powykonawczą, pomiary elektryczne i wydatku powietrza. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
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