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Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postepowania o udzielenie klasycznego zamowienia publicznego o wartosci réwnej lub
przekraczajacej progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorow stonecznych do produkcji energii ze
Zrédet odnawialnych na terenie Gminy Turek”, znak GKI-GB.ZP.271.3.2022, w czesci nr 1
— ,Projektowanie, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych”

Informacja
0 uniewaznieniu postepowania w czesci 1 zamdwienia

Zgodnie z art. 255 pkt 6) w zwigzku z art. 457 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ), zwanej dalej ,,p.z.p.”, Zamawiajacy zawiadamia
0 uniewaznieniu postepowania pn.: ,Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektoréw stonecznych do
produkcji energii ze zrédet odnawialnych na terenie Gminy Turek”, znak GKI-GB.ZP.271.3.2022 w czesci
nr 1—,Projektowanie, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych”, z uwagi na fakt, ze postepowanie
obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajagcg zawarcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowy w sprawie zamaéwienia publicznego.

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy JSB Construction PPHU Jolanta Sekuta, z siedzibg w Baninie, jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, co nie zostato zauwazone przez
Zamawiajgcego na etapie oceny oferty. Niezgodnos¢ z warunkami postawionymi przez Zamawiajgcego
przedtozonej oferty, zgodnie z dokumentami zamdwienia, polega na:
1) niespetnieniu minimalnych, wymaganych parametréw falownika tréjfazowego tj. zapewnieniu, ze
falownik ten spetnia norme europejska na poziomie co najmniej 97% sprawnosci — podczas gdy wedtug
zataczonych do oferty dokumentéw sprawnos¢ ta wynosi 96,6%;
2) niespetnieniu wymagania, aby prezentacja parametrow pracy wykonywana byta przez wyswietlacz
LCD - podczas gdy wedtug zatgczonych dokumentéw, w zaoferowanym falowniku brak jest takiej
funkcjonalnosci;
3) tolerancja mocy zaoferowanych falownikéw miesci sie w przedziale od -2%/+2%, podczas gdy w PFU
okreslono t3 tolerancje od 0% do 5%.

Czynno$¢ Zamawiajgcego polegajgca na wyborze oferty JSB Construction PPHU Jolanta Sekuta,
z siedzibg w Baninie, uniemozliwia przeprowadzenie dalszego postepowania w celu
uzupetnienia/wyjasnienia tresci oferty, w zwigzku z czym zachodzg przestanki do uniewaznienia
postepowania, zgodnie z art. 255 pkt 6) ustawy p.z.p.

W ocenie Zamawiajgcego, sg to wady, ktére skutkowatyby uniewaznieniem umowy na podstawie art.
457 ust.1 pkt 1)
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Majgc powyzsze na uwadze, przedstawione okolicznosci uzasadniajg zastosowanie art. 255 pkt 6)
ustawy p.z.p. i uniewaznienie postepowania w czesci 1.

Wjt Gminy Turek
Karol Mikotajczyk /-/



