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                                                                   Zestawienie zasilaczy UPS – przeglądy 2019 

 

Lp. Lokalizacja Typ, moc /kVA/ Akumulatory Data 

montażu 

Data 

ostatniego 

przeglądu 

Uwagi 

1 KMP Zielona Góra ul. Partyzantów UPS Gren Force 120P 

120 kVA 

AML 120-12 szt. 40 01.2015 03.12.2017  

2 KPP Krosno Odrz. UPS KEOR T 60 kVA  2016         -  

3 KPP Międzyrzecz ul. Pięciu Św. Braci 

Międzyrzeckich. 

COVER NH S 

30 kVA 

AGM typ VRLA 

Szt. 36-44 

12.2014        2017  

4 KPP Nowa Sól ul. Jana Pawła II DELTA UPS/DLT 360 

3060T0630PO, 60 kVA 

SBL 65-12i- szt. 30 

/AGM/ 

12.2013 03.12.2017  

5 KPP Słubice ul. Kazimierza Wlk. STAR UPS/ST 33 DSP 

40 kVA 

12 V, 9 Ah, szt. 2x62 03.2008       -  

6 KPP Strzelce Kraj. ul. Brzozowa 1 PowerArt DSP 3 /3             

30 kVA 

12V/9Ah- szt. 62 11.2012 10.12.2017  

7 KPP Sulęcin ul. Szpitalna 4 S-Power M-40             40 

kVA 

SP12-26 Ah – szt. 40 12.2009 10.12.2017  

8 KPP Wschowa ul. Kazimierza Wlk. EATON 9355-40-N-12 

40 kVA 

4x9Ah-MBS – szt. 36 12.2013       -  

 

                                         


