Utylizacyjny

Gdarnsk, dnia 25.09.2020 r.

Wykonawcy bioragcy udziat w postepowaniu
l.dz. /kf.lg ...... /DUR-DS/2020

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie remontu typu G jednostki
kogeneracyjnej G1 typu Petra 750C na wykonanie remontu typu E jednostki kogeneracyjnej G2 typu Petra
380C, wykonywanie przegladéw okresowych oraz napraw jednostek kogeneracyinych: G1 typu Petra750C,
G2 typu Petra380C oraz G3 typu HE-SEC-1005/1206-PG1005-B, zainstalowanych w elektrowni biogazowej
(obiekt 600) Zaktadu Utylizacyinego Sp. z 0. 0. w Gdarisku. Sygnatura 41/PN/2020

Zamawiajacy, dziatajac w trybie art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), w zwigzku z zapytaniami dotyczgcymi postanowien SIWZ
dla ww. postepowania, po dokonaniu analizy przestanych zapytan, przedstawia nastgpujace wyjasnienia:

Pytanie 1

W punkcie 24. ust. 3 IDW Opis sposobu obliczenia ceny Zamawiajacy, okresla sposob obliczania ceny w
nastepujacy sposéb ,Cena oferty jest iloczynem ceny jednostkowej frakcji odpaddw i ich podanej w SIWZ ilosci
wyrazonej w tonach”. Prosimy o poprawienie powyZszego zapisu, poniewaz jest on niezgodny z przedmiotem
zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy prostuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia poprzez wykreslenie ust. 3 w
punkcie 24. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Pytanie 2

W Czedci Il SIWZ, Projekt umowy o udzielenie zamdwienia publicznego Zamawiajacy w ustepie 14 w punktach
2,3,4 okresla okres gwarancji na min. 12 ty$ godzin pracy jednostki liczony od podpisania protokofu remontu
jednak nie diuzej niz 36 miesiecy. W Czesci IIl SIWZ, Opisie przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajgcy w punkcie 12
podpunkt 12.2, 12.3, 12.4 zmienia wymagania w zakresie okresu gwarancjina 8 ty$. godzin pracy jednostki liczone
od momentu podpisania protokotu wykonania remontu jednak nie dtuzej niz 24 miesiace od daty podpisania
protokotu wykonania remontu. W zwigzku z rozbieznoscig w zapisach zwracamy sie z proébg o doprecyzowanie
okresu gwaranciji.

Odpowiedi:

Zamawiajacy prostuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia poprzez zmiang zapiséw §14 ust. 2
projektu umowy stanowigcego Il cze$¢ SIWZ, ktdry otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji na caty agregat G1 Elteco Petra 750C po
wykonaniu remontu typu G opisanego §1 punkt 2.1. Okres gwarancji wynosi min. 8 ty$ godzin pracy jednostki
liczone od podpisania protokotu remontu, jednak nie dfuzej niz 24 miesiqce od daty podpisania protokofu.
Gwarancjg objete zostang wszystkie elementy sktadowe jednostki kogeneracyjnej podlegajqce czynnosciom
remontowo-serwisowym, z wylqgczeniem czesci i materiatéw szybko zuzywajqcych sie, ktorych okres zywotnosci
jest krétszy niz 24 m-ce lub 8.000 godzin pracy, zgodnie z wykazem przewidywanego czasu zdatnosci technicznej
przedstawionym przez Wykonawce. Wraz z elementami nie bedgcymi bezposrednio przedmiotem prac
remontowo-serwisowych ale ktérych demontaz byt wymuszony technologiq prowadzenia tych prac. ”

Pytanie 3

Prosilibyémy o potwierdzenie, ze parametry paliwa zasilajacego jednostki kogeneracyjne s3 zgodne z
zaleceniami producenta silnika bez jakichkolwiek przekroczen oraz ze Zamawiajacy w okresie gwarancji obliguje
sie do utrzymania ich na poziomie co najmniej okreslonym w DTR silnikéw gazowych.

Odpowiedz: .

W otrzymanej od dostawcy DTR silnikéw gazowych nie okreélono paramentow granicznych paliwa. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy nie jest w stanie potwierdzic takiej zgodnosci.
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Pytanie 4

W zwigzku z aktualnym terminem dostepnosci watu korbowego dla silnika Perkins 4012 TESI nr fabryczny
DIEM8019U19007T, ktdry na dzien dzisiejszy przekracza 120 dni zwracamy sie z prosba o wydtuzenie terminu
do 150 dni. W momencie koniecznosci wykonania zakresu dodatkowego opisanego w Opz w punkcie 6.1
»Remont generalny mechanizmu korbowego jednostki G1 tj.:

- wymiana kompletnych korbowodéw, zdemontowane korbowody przechodza na wiasnoéé wykonawcy

- wymiana watu gtéwnego na nowy”

nie bytaby mozliwa w terminie okre$lonym w SIWZ.

Odpowiedz:

W momencie konieczno$ci wykonania zakresu dodatkowego opisanego w Opz w punkcie 6.1, termin wykonania
remontu zostanie wydtuzony do 150dni.

Pytanie 5

W Czeéci Il SIWZ, Projekt umowy o udzielenie zamdwienia publicznego, Zamawiajgcy w dziale XVII.
POSTANOWIENIA KONCOWE, podpunkt 10 pisze: , Wykonawca oéwiadcza, 7e zrzeka sie roszczen do waloryzacji
wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 2 pkt 6)-7) powyzej, w czesci przystugujacej Mu od dnia uzyskania do nigj
uprawnienia do dnia zfozenia Zamawiajgcemu wniosku, a Zamawiajacy oéwiadcza, ze to zrzeczenie przyjmuje.”
We wzorze umowy nie wystgpuje podpunkt o tym numerze. Prosimy o weryfikacja powyzszego Zapisu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza prawidtowe przytoczenie punktéw w przedmiotowych zapisach projektu umowy.

Pytanie 6

W Czesci |l SIWZ, Projekt umowy o udzielenie zamowienia publicznego, Zamawiajacy w XI. GWARANCIA |
REKOJMIA §14 podpunkty 2,3,4 umiescit zapis ,Gwarancjg objete zostang wszystkie elementy sktadowe
jednostki kogeneracyjnej podlegajace czynno$ciom remontowo-serwisowym, z wytgczeniem czesci i materiatéw
szybko zuzywajacych sig, ktdrych okres zywotnosci jest krétszy niz 36 m-cy lub 12000 godzin pracy, zgodnie z
wykazem przewidywanego czasu zdatnosci technicznej przedstawionym przez Wykonawce. Wraz z elementami
nie bedgcymi bezposrednio przedmiotem prac remontowo-serwisowych ale ktdrych demontaz byt wymuszony
technologig prowadzenia tych prac”. W zwigzku z faktem, ze przedmiotem zamdwienia jest wykonanie
okreslonego zakresu prac prosimy o ograniczenie gwarancji do prac opisanych w OPZ. Proponujemy, aby nowy
zapis miat brzmiat nastepujaco:

1. Wykonawca zobowiazuje sie udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji na agregat G1 Elteco Petra 750C po
wykonaniu remontu typu G opisanego §1 punkt 2.1. Okres gwarancji wynosi min. 8 tys$ godzin pracy
jednostki liczone od podpisania protokotu remontu, jednak nie dtuzej niz 24 miesiecy od daty podpisania
protokotu. Gwarancja objete zostang wszystkie elementy bedace przedmiotem zamdwienia opisanym w
OPZ podlegajace czynnosciom remontowo-serwisowym, z wytaczeniem czesci i materiatéw szybko
zuzywajacych sig, ktorych okres zywotnosci jest krétszy niz 24 m-cy lub 8000 godzin pracy, zgodnie z
wykazem przewidywanego czasu zdatnosci technicznej przedstawionym przez Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji na agregat G2 Elteco Petra 380C po
wykonaniu remontu typu E opisanego §1 punkt 2.2. Okres gwarancji wynosi min. 8 ty$ godzin pracy
jednostki liczone od podpisania protokotu remontu, jednak nie dtuzej niz 24 miesiecy od daty podpisania
protokotu. Gwarancjg objete zostang wszystkie elementy bedace przedmiotem zamdwienia opisanym w
OPZ podlegajgce czynnosciom remontowo-serwisowym, z wytgczeniem czeéci i materiatéw szybko
zuzywajacych sig, ktorych okres zywotnosci jest krétszy niz 24 m-cy lub 8000 godzin pracy, zgodnie z
wykazem przewidywanego czasu zdatnosci technicznej przedstawionym przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji na prace w zakresie serwiséw
agregatuG3 (opisanych szczegétowo w OPZ) po wykonaniu pierwszego z serwiséw opisanych w §1 punkt
2.5. Okres gwarancji wynosi min. 8 ty$ godzin pracy jednostki liczone od podpisania protokotu remontu,
jednak nie diuzej niz 24 miesiecy od daty podpisania umowy. Gwarancja objete zostang wszystkie
elementy  bedace przedmiotem zamdwienia opisanym w OPZ  podlegajace czynnosciom
remontowoserwisowym, z wytgczeniem czesci i materiatéw szybko zuzywajacych sie, ktérych okres zywotnosci
jest

krétszy niz 24 m-cy lub 8000 godzin pracy, zgodnie z wykazem przewidywanego czasu zdatnoéci
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technicznej przedstawionym przez Wykonawce.
Odpowiedi:
Zamawiajgcy akceptuje proponowane zapisy.

Pytanie 7
W Czedci Il SIWZ, Projekt umowy o udzielenie zaméwienia publicznego, Zamawiajacy w XI. GWARANCIA |
REKOJMIA §14 podpunktu 5 ,Wykonawca podczas wykonywania ustug opisanych w §1 ustep 2 musi
zagwarantowac gotowosé do pracy wszystkich jednostek z mocg stanowigcg przynajmniej 90% mocy nominalnej
jednostek kogeneracyjnych przez 7800h w roku przez caty okres obowigzywania umowy.”
W zwigzku z faktem, ze przedmiotem zamdwienia jest remont jednostek G1 oraz G2 wykonaweca nie jest w stanie
zagwarantowacé pracy jednostki G3 z mocg 90%. Zwracamy sie z prosha o ograniczenie zapisu do jednostek G1,G2
z wytgczeniem jednostki G3.
Odpowiedz:
Zamawiajacy odrzuca prosbe o ograniczenie zapisu tylko do jednostek G1, G2 z wytgczeniem jednostki G3.
Zgodnie z punktem 12.5 OPZ : ,,Wykonawca zobowigzuje sig przeprowadzac biezgcg, ogdlng kontrole
sprawnoéci technicznej agregatéw. W przypadku wykrycia nieprawidfowoéci Wykonawca zobowigzuje sie
poinformowadé o tym przedstawiciela Zamawiajacego i podja¢ czynnosci naprawcze po akceptacji
Zamawiajacego. Wszystkie uwagi powinny by¢ zapisane w protokole serwisowym. ,,
Jeéli Zamawiajacy nie zdecyduje sie na wykonanie czynnosci naprawczych zgtoszonych przez Wykonawceg to
jego odpowiedzialno$¢ w zakresie gwarancji pracy jednostki z danym poziomem mocy zostanie ograniczona.

Pytanie 8

W Czeéci Il SIWZ, Projekt umowy o udzielenie zamdwienia publicznego, Zamawiajacy w XI. GWARANCIA |
REKOJMIA §14 podpunkt 8 pojawia sig zapis ,Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy moze zlecié ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.”
Zwracamy sie z prosba o okreélenie maksymalnego terminu na usuniecie usterek powstatych w okresie udzielonej
gwarancji majac na uwadze, iz w przypadku koniecznodci importu czesci zamiennych terminy te nie zalezg od
Wykonawey, a czesto od producenta czeéci zastosowanych w agregatach silnikach gazowych. W zwigzku z
powyzszym prosimy o zmiane powyzszego zapisu tresci SIWZ na: Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym
przez Strony terminie, Zamawiajacy moze zlecié ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.” Gdzie
Stronami Umowy sg Zamawiajgcy i Wykonawca,

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje proponowang przez Wykonawce zmiane zapisu.

Pytanie 9

W zwigzku ze ztozonoscig przedmiotu zamdwienia oraz pytaniami do tresci SIWZ wnosimy o zmiang terminu
sktadania ofert na dzier 2.10.2020.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wnioskowana zmiane terminu sktadania i otwarcia ofert.

W zwigzku z powyzszym zmienia sig nastepujace zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

1. Pkt 18.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

3. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic na Platformie zakupowej na stronie niniejszego
postepowania nr 368633 do dnia 02.10.2020 r. do godz. 10.00.

2. Pkt 20 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastqpi w dniu 02.10.2020 r o godz. 10.15 za posrednictwem platformazakypowa.pl, w siedzibie
Zamawiajgcego w Dziale Zamdowieri Publicznych.

Zarzadu

Wi Jakubek
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