
   

Zmiana typu latarni i oprawy oświetleniowej: 

 

 

1. Opis prac projektowych.  

1.1. We wskazanych miejscach na rysunkach należy posadowić latarnie oświetleniowe. Należy 

zabudować  komplety: słup, wysięgnik, oprawa z kloszem. Zastosować słupy stalowe 

ocynkowane mocowane do fundamentów prefabrykowanych. Do słupów mocować oprawy 

oświetleniowe LED o mocy oprawy około 42W, skuteczność minimalna 120lm/W, IP66, II klasa 

ochronności, temperatura barwowa 4000K i żywotności 100.000h L80B10. Wysokość montażu 

oprawy 9,0m i wysięgnik 1,5m. 

 

  



   

 

 



   

 



   

 

 


