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SCHEMAT ETAPOWANIA

LEGENDA

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

WYJŚCIA EWAKUACYJNE

ŚCIANY/STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO

WYDZIELENIA W KLASIE POŻAROWEJ

OZNACZENIA SKRAJNYCH DŁUGOŚCI KORYTARZY

HYDRANT PPOŻ NAŚCIENNY Z GAŚNICĄ

ETAP II

ETAP III

RURA SPUSTOWA PODTYNKOWA

WPUST WEWNĘTRZNY

REI60

REI120

ROLETA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

RERLEKSOLA ZEWNĘTRZNA (STEROWANA MANUALNE)

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA OKNA

ZABUDOWA Z PŁYT HPL

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA

WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA

UWAGA!

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (USTAWA Z DNIA 04.02.94, DZ.U. 
2006.90.631 Z PÓŹN. ZMIANAMI). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE 
STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRMY BCM ARCHITEKCI SP. Z O. O. I NIE WOLNO ICH UŻYĆ 
PONOWNIE, ROZPOWSZECHNIAĆ, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ 
ZGODY.

 1.Jakiekolwiek odstępstwa od tej dokumentacji muszą być uzgodnione z projektantem przed 
wykonaniem na budowie. 
2.Projekt może być realizowany wyłącznie z projektami branżowymi. W razie rozbieżności
należy powiadomić projektanta.
3.Wszystkie użyte materiały i rozwiąznia technologiczne muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do użytkowania w budownictwie. 

 4.Wszystkie materiały stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
5.Wszelkie przebicia i przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi 
muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie ppoż. wg wytycznych ppoż.
6.Relacje pomiędzy przyjętymi wymiarami, rzędnymi, a stanem istniejącym należy sprawdzić 
przed przystąpieniem do prac budowlanych. W razie ewentualnych rozbieżności w kwestiach 
konstrukcyjno-estetycznych należy powiadomić projektanta.
7.Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną 
(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).
8.Wszystkie rozwiązania systemowe powinny zostać wykonane ściśle według zaleceń
 i instrukcji producenta.
9.Karta kolorów i materiałów, część opisowa projektu wykonawczego stanowią integralną 
część projektu.

Uwag! Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część 
niniejszego projektu!

UWAGA!
GRUBOŚCI ŚCIAN PODANE SĄ WRAZ Z TYNKAMI MASZYNOWYMI GR. 1CM.
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 NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE I TYNKOWANIE ELEWACJI
 (W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA ODRAZU ETAPU II)

 NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE 
I IZOLACJE PRZECIWWODNĄ PAPĄ
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RZUT PIĘTRO - BLOK SZKOLNY 1-3
I BLOK SPORTOWY 

A.PW.E1.4

Poziom +1
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ETAP 1
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ETAP 1

ETAP 1

ETAP 1

ETAP 1

ETAP 1

ETAP 1

ETAP 1

ETAP 1

ETAP 1

ETAP 1

ETAP 1

1.2

1.3

1.4-5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.16A

1.16B

1.17

1.17A

1.17B

1.20

1.21

1.22

1.23

1.23A

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.45

1.47

1.47A

1.48

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

POM. GOSPODARCZE

POM. MAGAZYNOWE

KORYTARZ

KLATKA SCHODOWA

SALA DO AEROBIKU / TAŃCA

TOALETA MĘSKA

TOALETA MĘSKA - PRZEDSIONEK

WC OS. NIEPEŁNOSPR.

TOALETA DAMSKA

TOALETA DAMSKA - PRZEDSIONEK

KOMUNIKACJA

POM. MAGAZYNOWE

SALA KOREKCYJNA

SZATNIA MĘSKA

SANITARIAT MĘSKI

WC MĘSKI

SZATNIE DAMSKIE

SANITARIAT DAMSKI

WC DAMSKI

KOMUNIKACJA

KLATKA SCHODOWA

KOMUNIKACJA

POKÓJ NAUCZYCIELSKI 1

POKÓJ SOCJALNY

KOMUNIKACJA

BIBLIOTEKA

SEKRETARIAT

GABINET DYREKTORA

WC DAMSKI - PRZEDSIONEK

WC DAMSKI

WC MĘSKI/ OS. NIEPEŁNOSPR.

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA

GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA

POKÓJ PIELĘGNIARKI

P. BIUROWE

POM. BIUROWE

POKÓJ PSYCHOLOGA

POKÓJ LOGOPEDY

POKÓJ PEDAGOGA

POKÓJ PEDAGOGA

POM. SOCJALNE

POM. SOCJALNE

KOMUNIKACJA

WC DAMSKI PERSONEL

WC MĘSKI PRZEDSIONEK

WC MĘSKI PERSONEL

WC DAMSKI PRZEDSIONEK

WC OS. NIEPEŁNOSPR.

ARCHWIUM

SALA TERAPII SENSORYCZNEJ

KOMUNIKACJA

SERWEROWNIA

SALA DYDAKTYCZNA 9 (1-3)

SALA DYDAKTYCZNA 10 (1-3)

SALA DYDAKTYCZNA 11 (1-3)

KOMUNIKACJA

POM. GOSPODARCZE

KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA

SALA DYDAKTYCZNA 12 (1-3)

SALA DYDAKTYCZNA 13 (1-3)

SALA DYDAKTYCZNA 14 - KOMPUT...

KOMUNIKACJA

TOALETA DAMSKA

TOALETA DAMSKA

WC OS. NIEPEŁNOSPR.

UMYWALNIA TOALETA MĘSKA

POM. GOSPODARCZE

TOALETA MĘSKA

SALA DYDAKTYCZNA 15 (1-3)

SALA DYDAKTYCZNA 16 (1-3)

SALA DYDAKTYCZNA 17 (1-3)

ŚWIETLICA 3

KOMUNIKACJA

ŚWIETLICA 4

ŚWIETLICA 5

18,44

22,96

13,25

10,84

50,96

6,79

3,89

4,05

7,85

4,98

23,28

11,92

103,22

11,55

3,42

1,43

10,05

3,53

1,58

10,23

10,70

82,10

66,80

18,28

301,02

95,05

23,13

13,85

2,92

5,03

5,81

9,68

13,91

14,63

14,54

12,64

12,74

12,74

12,74

20,71

10,29

10,28

10,02

43,26

6,14

4,84

6,47

6,60

4,32

55,36

32,39

48,64

18,46

60,08

59,27

59,51

82,38

12,28

5,47

61,71

61,47

60,49

75,38

14,60

6,30

4,53

6,58

4,84

16,80

59,51

59,50

59,50

77,48

101,31

71,94

71,86

2 423,10 m²
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Tynk

Tynk

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

TYP IV sufit całopowierzchniowy gładki

TYP III sufit modułowy 120x60cm

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

Tynk

TYP III sufit modułowy 120x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny
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TYP III sufit modułowy 120x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm
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TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

Tynk

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm
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 TYP I sufit modułowy 60x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm
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 TYP I sufit modułowy 60x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny
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TYP III sufit modułowy 120x60cm

TYP III sufit modułowy 120x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

TYP IV sufit całopowierzchniowy gładki

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

Tynk

TYP IV sufit całopowierzchniowy gładki

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

 TYP I sufit modułowy 60x60cm

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny

TYP VI sufit całopowierzchniowy wodoodporny
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Płytki gresowe TYP P2

Płytki gresowe TYP P2

Wykładzina PCV TYP WE

Płytki gresowe TYP P1.1

Podłoga drewniana PN

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Wykładzina PCV TYP WE

Płytki gresowe TYP P2

Wykładzina PCV TYP WP

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Wykładzina PCV TYP WE

Płytki gresowe TYP P1.1

Wykładzina PCV TYP WB

Wykładzina PCV TYP WD

Płytki gresowe TYP P2

Wykładzina PCV TYP WB

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WD

Wykładzina PCV TYP WD

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP P2

Wykładzina PCV TYP WD

Wykładzina PCV TYP WD

Wykładzina PCV TYP WD

Wykładzina PCV TYP WD

Wykładzina PCV TYP WD

Wykładzina PCV TYP WD

Wykładzina PCV TYP WD

Wykładzina PCV TYP WD

Wykładzina PCV TYP WD

Płytki gresowe TYP P1

Płytki gresowe TYP P1

Wykładzina PCV TYP WE

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP P1

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WE

Wykładzina PCV TYP WAT

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WB

Płytki gresowe TYP P2

Płytki gresowe TYP P1.1

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WAT

Wykładzina PCV TYP WB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Płytki gresowe TYP PB

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WB

Wykładzina PCV TYP WA

Wykładzina PCV TYP WA

Zestawienie pomieszczeń

Piętro ETAP Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokość Sufity Materiał Podłogi
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