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zawor regulacyny, reczny

zawor odcinajgey

zawor zwrotny

filtr siatkowy

zawor spustowy

czujnik temperatury, zanurzeniowy
czunik temperatury, przylgowy
UWAGA

Instalacje oraz oznaczenia

przedstawione jako szare realizowane

sq w ramach oadrebnego etapu
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Ztqczka do wody (na cele uzupetniania wody w obiegach qrzewczych)/g

LEGENDA

OBIEGI GRZEWCZE

- Instalacja

instalacja

instalacja

— Instalacja

instalacja
instalacja

instalacja

— Instalacja

instalacja

— Instalacja

instalacja

— Instalacja

instalacja

wody zimnej uzytkowej
cyrkulac)i

ciepfej wody uzytkowes
armatury zabezpieczajgce/
kotfowa — zasilonie

kotfowa — powrot

C.0/CT- zasilanie
C.0/C T~ powrot

CHYODU - Zzasilanie
CHEODU — powrdt

PC (glikol 40%)- zasilanie
PC (glikol 40%) — powrdt

zasilania podgrzewacza cwu

instalacja powrotu z podgrzewacza cwu

OBIEGI CHLODZACE

OBIEG PCE1.1.CO1

OGRZEWANIE PODLOGOWE

PRZEDSZKOLE
H=60,0kPa
V=6,37m3/h
Qg=~52kW

ZMIANA MATERIALU NA
WYJSCIU Z POM. TECHN.
2xDN50/2xPEX63x6,0

1 44/55"0{1

OBIEG PCE1.1.C02
OGRZEWANIE PODLOGOWE
KUCHNIA | JADALNIA

H=40,0kPa
V=2,66m3/h
Qg=~26kW

ZMIANA MATERIALU NA
WYJSCIU Z POM. TECHN.
2xDN40/2xPEX50x4,5

T 44/53"cu

25 !
2.7 (opcia
LCEL1002

DN40
P itmin

‘ ‘ OBIEG PCE1.1.CH1

OBIEG PCE1.1.CH2 ‘

CHLODZENIE/ CHLODZENIE/
KLIMAKONWEKTORY KLIMAKONWEKTORY
PRZEDSZKOLE JADALNIA
H=95,0kPa H=76,0kPa
V=13,3m3/h V=7,2m3/h
Qch=~78 5kW Qch=n~42,5kW

ZMIANA MATERIALU NA
WYJSCIU Z POM. TECHN.
2xDN80/2xSTAL8B,9x2,0

ZMIANA MATERIALU NA
WYJSCIU Z POM. TECHN.
2xDN65/2xSTAL76,1x2,0

PC1.1.5
PC1.1.SUN

Stacja uzdatniania wody

]

PRACOWANIA PROJEKTOWA:
BCM ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

ul. Purkyniego 1/413, 50-155 Wroctaw
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GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

=¢| Gmina
CZERNICA
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ul. Wiedzy, 55-003 Nadolice Wielkie
dziatki nr: 309/1026, 309/1027; AM-01; Nadolice Wielkie

STADIUM:

PROJEKT
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SCHEMAT UKEADU PCE11 (PC.E1.1-2)




