
Pytanie z 07.11.2023 r. 

 

Które pozycje należy wykreślić z obmiaru, ponieważ zawierają one pozycje z innego 
postępowania? 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania 4 lub 6 pomp jednakowej mocy przy 
zachowaniu takiej samej mocy całkowitej zestawu? Pytanie dotyczy Przebudowa i rozbudowa 
wodociągu w miejscowości Stajkowo_cz_I 

 

Odpowiedź na zapytanie 

Ad. 1 

Załączony przedmiar dotyczy wyłącznie przedmiotowego postępowania. 

Ad. 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zestawu hydroforowego. 

 


