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WARUNKI PMYŁNzENlA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA.OPERATOR SA

oddział w Toruniu

1 ' Przyłączany obiekt;
Nazwa: tłocznia ścieków(zasilanie rezerwowe)

Adres (Nr działki): Toruń ul. Rudacka 81
2. Grupa przyłączeniowa: V

3' Moc pzyłączeniowa: 20,5 kW

4' Miejsce przyłączenia: stacja transformatorowa KM|c|cA ( sTA1.1618 )
obw' 400 Wołodyjowskiego 5/7 (NN 1.1618.04 )

5. Miejsce dostarczania energii e|ektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu pzewodów od zabezpieczenia w złączu,w
kierunku instalacji odbiorcy

6. Rodzaj przyłącza: kablowe 0,4 kV

7, Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz Wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do wspołpracy z
siecią

7,1. Urzadzenia WN i SN: .

7,2, S|aĄakansformatorowa: .

7.3. Uządzenia nn:
Wykoanaćwpięciewistniejącykabe|YAKY4x240mm^2re|acji ZK.3e+TLdz.28l54kierunekZK.1b+TLdz,26l41,26142,
Wpięte kab|e YAKXS 4x240mm^2 dł. 4m wprowadzić do proj' ZK.3b/R/P.2 hóre posadowić w granicy dz,26152,26153,
ZwIw złacza wyprowadzić kabe| YAKY 4x120mm^2 dł. 400m którym zakończyć złączem zK.2b+TL ,

7.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji |ub sieci, niezbędne do wspÓłpracy z siecią do ktÓrej insta|acje |ub sieci są przyłączane: sieć/insta|ację
odbiorczą na|eży wykonać zgodnie z obowiązującymi pzepisami

7,5, Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami e|ektrycznymi powodowanymi przezurządzenia, insta|acje |ub sieci wnioskodawcy: uządzenia i
insta|acje 0dbiorcy nie mogą powodować zakłóceń w sieci

7.6. Dostosowanieprzyłączanych uządzeń, insta|acji |ub sieci do systemÓw sterowania dyspozytorskiego: .
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B. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tg rp = 0,4. roz|iczenie w strefach zgodnie z grupą

.' taryfową wybraną przez k|ienta

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-roz|iczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9'1' Miejsce zainstalowania: kab|owe złącze zintegrowane

9.2' Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia pzed|icznikowego / głównego: typ: S303B wańość: 40 A ,

9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni

9.4. Liczniki: licznik energii czynnej 3.fazowy, l.strefowy

9.5, Przystosowanie układu pomiarowotoz|iczeniowego do systemÓw zda|nego odczytu danych pomiarowych .

9.6. Wymaganiadodatkowe: Iaryfa: C
a) urządzenia pomiarowe winny być oslonięte i przystosowane do op|ombowania.
b) Wymagania techniczne d|a układów transmisji danych pomiarowych okreś|one sąw |nstrukcji Ruchu i Eksp|oatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA

-OPERATOR SA
c) inne:

10' Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie e|ektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
1 0.,l ' Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci TN.c
b) Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV kV
c) Maksyma|ny prąd zwarciowy w sieci . A
RzeczywistąwańoŚć prądu zwarciowego obIicza projektant.

d) System ochrony od poraŹeń sąmocrynne wyłączenie zasi|ania
'10.2. Inne: -

11. Dane znamionowe urządzeń, insta|acji i sieci oraz dopuszcza|ne graniczne parametry ich pracy .

12. Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budow|anego: pełny projekt budow|any

Dotyczy wspołpracy ruchowe.j: -

Dotyczy umowy przylączeniowej: .

Dotyczy puyłącza tymczasowego do zasi|ania p|acu budowy: .

13. Użytkowane urządzenia e|ektryczne powinny spełniaÓ wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących
kompatybiIności eIektromagnetycznej.

14, Przy rea|izacji niniejszych warunkÓw przyłączenia na|eży uwzg|ędniĆ wymagania określone w |nstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA.OPERATOR sA .

,|5. Standardy jakoŚciowe energii e|ektrycznej okreś|a Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 mĄa 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz'
62322007 r.).
ENERGA.OPERATOR SA nie zapewnia bezprzeruowej dostawy energii do sieci e|ektroenergetycznej d|a ww. obiektu. Na|eży
|iczyc się z moz|iwością przeru W dostawie energii e|ektrycznej. Bezprzerwowądostawę energii e|ektrycznej można zapewniĆ jedynie
poprzez zainstalowanie własnego ŹrÓdła energii (np, agregatu prądotwÓrczego' urządzenia UPS' itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkÓw jego insta|acjiz ENERGA-oPERATOR SA oddziałw Toruniu'
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16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych
i budow|ano.montazowych, na zasadach okreś|onych w Ę ,umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi za|ącznik do niniejszych

, warunkÓw.

,l7' Warunki przyłączeniasąważne 2|ataod dnia ich doręczenia.
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